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PMU准实时数据对主动配电网抗差估计的影响
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摘要：由于相量测量单元（PMU）因成本问题无法在配电网中大规模配置，且不同设备向主站传输数据时存在

客观的通信延迟、带宽限制等因素，因此状态估计器输入端存在不良数据。提出一种基于同步相量量测的主

动配电网抗差估计方法，并提出以虚拟PMU量测模型补充大量的高精度冗余数据。将数据采集与监视控制

（SCADA）量测系统、PMU量测和虚拟PMU量测构成的混合量测系统作为状态估计的输入端。考虑网络和量

测数据不确定度对抗差M估计算法进行改进，避免了传统加权最小二乘估计中删除坏数据的残差判断和迭

代过程，降低了估计耗时，提高了状态估计的可靠性和抗差性能。改进 IEEE 14和 IEEE 33节点配电网算例

的仿真分析，验证了所提方法的有效性和普适性。
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0 引言

在新电改背景下，随着分布式电源 DG（Distri-
buted Generation）以及新型负荷接入配电网，配电网

中出现了双向潮流以及部分节点电压波动加剧等

现象，给主动配电网 ADN（Active Distribution Net⁃
work）运行方式、态势感知以及量测配置带来极大考

验［1-3］。状态估计作为态势感知技术的核心，为配电

系统进行实时状态监测、调度、控制和分析故障方面

提供了可靠的数据保障［4］。
当前配电网状态估计的研究主要是从估计精

度、计算耗时、混合量测［5］和网络分区解耦方面展

开。文献［6-7］采用快速解耦状态估计算法并引入

量测变换技术，改善了状态估计中的收敛性，提高了

运行速度，但是由于该算法需要以电流、电压相角恒

定为条件，在实际工程应用中会存在一定误差。文

献［8］采用配电网馈线分区的方式进行状态估计，在

保证估计精度的同时，有效提高了状态估计的计算

速度。文献［9-10］采用智能电表等混合量测信息建

立一种配电网状态估计模型，但是实时量测数据不

足导致状态估计精度不高，甚至在部分节点电压越

限等情况下会使误差增加。在此基础上，文献［11］
考虑量测数据的融合，通过在状态估计过程中分阶

段求解的方式提高了计算精度和计算效率。但是该

方法将仅采用相量测量单元 PMU（Phasor Measure⁃
ment Unit）量测的状态估计视为二次约束二次估计

模型，而在实际混合量测系统中电压幅值量测方程

并非二次形式，且 PMU无法大规模配置每个测点，

因此该方法仍具有一定的局限性。有学者开始通过

使用智能算法［12-13］来优化量测在配电网中的配置。

文献［14-15］设计适合配电网场景的自适应有限冲

激响应（FIR）滤波器，使用高精度、快响应的多通道

综合同步相量算法和最优滤波算法，并在实验室搭

建PMU样机测试，使得测量装置在配电网中达到高

精度、快响应的特性。

伪量测在补充数据冗余度的同时，其精度也直

接决定了状态估计的精度。但是目前尚未见有文献

提出一种能在根本上从输入端来保证冗余数据精度

的状态估计方法。同时，在状态估计求解算法方面，

随着配电网规模增大以及各种负荷和量测装置的接

入，客观存在的误差会导致最小二乘估计求得的估

计值偏离真实值，因此在状态估计中应当考虑进行

抗差估计［16］。
本文在现有配电网状态估计的基础上，以配电

网状态估计精度、抗差性和计算耗时为目标，提出一

种基于 PMU准实时数据的主动配电网抗差估计方

法。通过提出的虚拟 PMU模型改善伪量测数据的

精度，融合 PMU量测、虚拟 PMU量测和数据采集与

监视控制（SCADA）量测系统数据构成混合量测模

型作为状态估计的输入端，在提高量测冗余度的同

时保证了网络的可观测性，同时在考虑网络参数和

不同量测装置的不确定度下对抗差M估计算法进行

改进，采用改进后的抗差M估计算法结合权函数动

态赋权的方式求得最优抗差解，在整体上对估计值

精度和估计耗时方面有较大改善，同时也使得本文

方法更贴近工程实际。
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1 含 PMU的主动配电网混合量测状态估计
模型

PMU采样频率一般在 103~104 Hz量级，数据传

输实时性要求为 20 ms级。为了规范PMU性能以及

适应现代电力系统发展，IEEE发布了关于同步相量

测量质量的评价指标［17］，阐述了评价PMU测量性能

的具体方法和各工况下的误差参数极限。本文以

IEEE的评价指标为参考。

1.1 虚拟PMU量测模型

由于 PMU装置的配置数量有限，且 1台 PMU量

测装置只能对 1个测点进行观测。为了改善伪量测

数据的精度，本文通过构建虚拟PMU模型对PMU量

测的观测范围进行人为扩展，补充高精度数据冗余，

保证网络的可观测性，同时提高配电网状态估计

精度。

通过虚拟 PMU扩展观测范围的示意图如图 1
所示。

图 1为单节点 PMU量测配置情况下 4种网络可

观测性示意图，均具有辐射形配电网络一般特性。
由于成本等因素，不存在相邻节点均配置PMU的情
况。配置 PMU量测节点的相邻节点可以通过虚拟
PMU模型得到量测值，称为虚拟 PMU量测，虚拟

PMU量测的另一端连接的节点不可观测，通常需要

补充伪量测数据来保证网络的可观测性。因此本文

提出如下虚拟PMU量测模型。

PMU装置测量的是所在母线的电压相量和所

有出线的电流相量，因此安装有PMU装置的母线量

测方程为：
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其中，zV、z I分别为 PMU量测到的电压和电流相量；

VC、IC分别为未安装PMU节点的电压和电流相量；Y
和Z分别为节点导纳矩阵和阻抗矩阵；eV、e I分别为

电压和电流的测量误差。

式（1）中 zV、z I 和 VC、IC 均服从下列 3种情景

约束：

（1）支路 a一端的电压和电流相量已知，求支路

a的另一端电压相量；

（2）支路 a两端的电压相量均已知，求支路 a的
电流相量；

（3）未安装 PMU节点的相关联支路中仅 1条支

路 a电流相量未知，其余支路电流相量均已知，该情

况下可根据KCL定律求得支路a的电流相量。

本文将通过以上 3种情景求得的数据称为虚拟

PMU量测数据。该方法适用于辐射形网络中通过

有限个 PMU配置来保证局部区域的可观测性的情

景。为了保证数据精度，模型设定虚拟PMU量测信

息不再进行二次扩展，且该方法在与虚拟PMU量测

节点相关联的节点但无 PMU配置的情景下将不适

用，因此需要补充伪量测信息来保证网络的全局可

观测性。

在计算过程中对VC、IC进行循环求解，一次循环

通过式（1）中的 zV、z I求出VC1、IC1；二次循环中将VC1、
IC1视为 PMU装置的测量数据，代入式（1）中的 zV、z I
进行计算得到 VC2、IC2；依此循环 q次得到 VCq、ICq，在
第 q+ 1次后当出现与虚拟 PMU测点相关联的节点

没有PMU配置且没有虚拟PMU量测信息的情景时，

不满足上述关系，则循环终止。需要说明的是，本文

通过多源数据融合的方式来提高数据冗余度，从而

保证配电网络的可观测性。因此在理论上而言，当

循环终止后，含PMU混合量测模型能满足配电网络

的可观测性要求，从而保证抗差估计的进行。

虚拟 PMU模型是基于 PMU量测的实测数据进

行人为扩展，模型表述如下：
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VCq + VCq + 1 ⇒ ICq + 1

∑
k = 1

n

Ik = 0
（2）

其中，Ik为节点 k上支路电流代数和；n为观测值数

量。利用 PMU节点电压相量和支路电流相量推算

出相关节点的电压相量，数学推算过程见附录A中

式（A1）—（A6）。

虚拟 PMU量测值模型通过数学手段人为扩展

了某个观测点的观测范围，同时模型推算补充了大

量高精度冗余数据，直接改善了伪量测的精度，从而

提高了状态估计精度。

修正后测量矩阵ΔzPMU为：

图1 虚拟PMU观测范围扩展示意图

Fig.1 Schematic diagram of virtual PMU observation

range expansion
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其中，ΔP、ΔQ 为原有状态估计测量值 ；ΔδPMU、
ΔVPMU /VPMU分别为根据 1组 PMU量测量和 q次循环

得到的 q组虚拟PMU测得的电流、电压相量测量值。

1.2 含PMU的混合量测状态估计模型

在系统中装设 PMU后，引入精度较高的母线电
压相位量测和幅值测量值。这些量测信息可以和
SCADA原有测量值构成混合量测系统共同用于状
态估计。本文选取节点电压的幅值和相位作为状态
估计的待求变量。

对于状态估计问题，建立量测量与状态变量的
关系，即：

z = h (x)+ e （4）
其中，z为量测量；h (x)表示量测方程，用来描述量测

量和状态变量间的非线性关系，x为状态变量；e为
量测过程中引入的随机误差。

为了处理配电网中可能存在的零功率注入约
束，提高状态估计精度，在状态估计中考虑注入功率
的等式约束为 c (x ) = 0。

在上述虚拟 PMU量测补充大量高精度冗余数
据的情况下，含PMU混合量测的主动配电网状态估
计模型如下：
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其中，z = [ zs zq zPMU ΔzPMU] T ∈Rn，zs为 SCADA系统数

据，zq为伪量测数据，zPMU为 PMU量测数据，ΔzPMU为
通过虚拟 PMU量测模型补充的高精度冗余数据；I
为配置 PMU对应行向量的单位矩阵，I′为未配置
PMU对应行向量的单位矩阵；E为测量方程系数矩
阵；e为传统量测、伪量测以及不同PMU量测设备引
入的随机误差。

状态估计模型可转化为式（6）进行求解。
x̄ = (ETW -1E )-1ETW -1 z （6）

其中，x̄为含PMU混合量测系统的状态估计值；W为
状态估计参数求解中对应的权矩阵。

2 基于不确定度的改进抗差M估计算法

不同规模的配电网络以及不同型号的 PMU装
置间会存在某些不确定的客观误差难以抑制，导致
所估计的状态量与真实值存在一定的偏差。这部分
不确定度主要是由所使用的网络数学模型不准确、
配电网线路老化导致的参数不准确、仪表误差和量
测误差造成的，该部分误差属于未知且有界信息。

为了使所提方法在网络结构发生变化或在不同的

PMU量测配置情况下仍适用，本文基于网络和量测

不确定度对抗差M估计算法进行改进，从而提高该

方法的普适性和抗差性。

2.1 计及网络与量测不确定度的估计模型

仪表传感器均存在公差，用来描述每次量测信

息的不确定度，从而表示测量设备的整体精度。通

常公差由制造厂商指定，且正、负公差值可不同，一

般设定原则为标称值的-3%~5%。在不失一般性的

原则下，本文对不确定参数给出对称公差为［-1，1］，

并认为公差固定且已知。依据该设定原则，建立如

式（7）所示模型。

pk = pkm + pΔkuk （7）
其中，pk为网络拓扑参数；pkm为 pk的标称值；pΔk为最

大偏差，且 pΔk>0；uk为参数的不确定度，其元素取值

范围为［-1，1］。定义如下函数：

hp (x)= hu (x)= (A0 +∑
k= 1

p

ukAk) x （8）
其中，p为网络中不确定度参数数量。为了表述方

便，定义：

Ak = pΔkGxHk k= 1，2，⋯，p （9）
A0 =Gx (H0 +∑

k= 1

p

pkmHk) （10）
其中，Gx为与状态变量 x线性相关的矩阵；A0和Ak均

与 x为线性关系；H0为某一具体网络初始的拓扑结

构对应矩阵；Hk为与线路参数对应的网络拓扑结构

矩阵。矩阵 u = [ u1 u2 ⋯ up ]T 为参数不确定度向

量，且  u ∞ ≤ 1。
同时考虑量测值未知但有界的不确定情况，可

以表示为：

z i = z im + zΔiw i i= 1，2，⋯，M （11）
其中，z i为量测信息参数；z im为 z i的标称值；zΔi为最大

偏差；M为量测信息参数数量；w i为量测不确定度，

其元素取值范围为［-1，1］。可以将 z表示为式（12）
所示形式。

z = zm +ZΔw （12）
其中，zm = [ z1m z2m ⋯ zMm]T；ZΔ = diag ( zΔ1 zΔ2 ⋯ zΔM )；
w=[ w1 w2 ⋯ wM ]T为不确定度向量，且 w ∞ ≤ 1。

因此综合考虑不确定度向量，不妨设tT =[ wT uT ]，
残差向量 r可表示为：

r =[ qx Zd -Ax ]
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其中，qx = zm -A0x；Mx =[Zd -Ax ]，A=[A1 A2 ⋯ Ap ]；
Ax =[A1x A2x ⋯ Apx ]表示矩阵 A各元素与待估计
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参数的乘积。不确定度的模值  t ∞ ≤ 1。目标模型

可以表示为：

ϕ (x)= é
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R-1 [ qx Mx ] éëê
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其中，R为权值矩阵。考虑一个具有不确定参数 p的
状态变量 x的情况，通过不确定度参数 p从下界变化

到上界，计算目标函数ϕ (x)，将得到多组ϕ (x)的参

数曲线，如图2所示。

图 2中，点划线曲线表示最坏情况下的曲线，U
点表示在合理范围内取得最小 x值在最坏情况曲线
上对应的点，称为误差允许范围内目标函数极限值。

虚线曲线表示随着 x和不确定度参数变化求得的最

小目标函数曲线，D点表示最小目标函数下 x和不确

定度参数值对应的函数值。实线曲线表示使用不确

定度参数 p的标称值对应的目标函数ϕ (x)曲线，在

该曲线上目标函数的最小值在区间[ xm，x r ]内，假定

在 xq处取得最小值，同样在对应点上存在一组参数，

产生最大目标函数ϕu (xq)。这意味着如果实际参数

为 pw，那么估计结果的值将是不正确的。可见，抗差

估计需要得到一个估计值 x，使参数 p无论如何变化

目标函数都要小于ϕu (x )的最小值。如图 2所示，在

x r处，对于 p取任何参数，目标函数值均小于ϕu (x r )，
因此考虑不确定度抗差估计模型可以视作寻找 x r的
优化问题。

由于不确定度参数设定原则均已知，且不确定

度参数在状态估计求解过程中为常数，数据复杂性
不高且处理相对较快，因此求解过程总体上对状态
估计的实时性影响较小，能够满足主动配电网智能
态势感知的快速响应特性要求。

2.2 考虑不确定度的改进抗差M估计

假设有相对独立的观测值 l1、l2、⋯、ln，观测值包

括网络参数和量测值信息，相对应的观测权分别为

p1、p2、⋯、pn。
具备尺度同变性的抗差M估计平差准则为：

∑
i = 1

n

pi ρ′( vi ) ∂vi∂x = 0 （15）

其中，vi为第 i个观测值的余差；ρ′( vi )表示观测值对

应的概率密度函数的导数。

设N为系数矩阵，a i为N中第 i个行向量，则有：

∑
i = 1

n

aTi pi
ρ′( vi )
vi

vi = 0 （16）
根据等价权原理：

p̄ i = pi ρ′( vi )vi
= pi pi ( vi ) （17）

其中，p̄ i为等价权；pi ( vi )为权函数；
ρ′( vi )
vi

为权因子。

当权因子值为 1时，则退化为最小二乘估计；如果为

相同精度观测，观测权恒等于 1，则 p̄ i = pi ( vi )，等价权

即为权函数。

则式（16）可以写为：

∑
i = 1

n

aTi p̄ i vi = 0 （18）
余差方程为：

V =BX̂ - l （19）
其中，V为 n维观测值的残差向量矩阵；B为广义系

数矩阵；X̂为所求估计参数向量；l为观测值矩阵。

权矩阵 -P = diag ( p̄1，p̄2，⋯，p̄n) 所对应的法方

程为：

BT-P BX̂ = BT-P l （20）
权函数使得观测值的信息区间划分为正常观测

值、可利用观测值、粗差观测值 3个区域。等价权函

数通常是一个在平差过程中随改正数变化的量。经

过多次迭代，样本中含有粗差的奇异观测值被筛选

和删除，从而使得状态估计函数趋于平稳，在求解时

达到抗差效果。原理图见附录B中图B1。
在上述等价权函数模型下，本文构造适应于混

合量测不确定度的改进抗差M估计模型。假设平差

观测值矩阵为L=[ L1 L2 ⋯ Ln ]T，包含混合量测信息

以及随着测量引入的随机误差。所求估计参数向量

为 X̂，其观测方程如式（21）所示。

V =NX̂ - LtT =
é

ë

ê

ê

ê
êê
ê

ù

û

ú

ú

ú
úú
ú

a1
a2
⋮
an

X̂ -
é

ë

ê

ê

ê
êê
ê

ù

û

ú

ú

ú
úú
ú

L1
L2
⋮
Ln

[ wT uT ] （21）

其中，假定观测值之间互不关联，tT为综合不确定度

向量，且模值  t ∞ ≤ 1。
根据抗差M估计理论，得到极值函数：

min∑
i = 1

n

pi ρ ( vi ) （22）
对式（22）求最小值，即将该式求导，并使其值

为0。令：

图2 不确定度参数下的目标函数曲线

Fig.2 Objective function curves with uncertain parameter
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φ ( vi ) = ∂ρ∂vi （23）
则有：

∑
i = 1

n

piφ ( vi )a i = 0 （24）
令ωi = φ ( vi )vi ，p̄ i = piωi为等价权。

极值函数对应的法方程为：

N T-P NX - N T-P L = 0 （25）
抗差M估计转化为对下式进行迭代求解：

X̂ =(N T-P N )-1N T-P （26）
考虑不确定度抗差M估计可以转化为待估计参

数 x的优化问题，如式（27）所示。

x= argmin
X̂

ϕ ( X̂ ) （27）
综上，通过引入不确定度参数 tT并结合权函数

p̄ i，考虑不确定度的改进抗差M估计算法可以保证

在外点（奇异观测值）的作用下，使其被衰减的程度

要比产生的平方误差高得多，从而实现模型的平差

效果，增强抗差性能。

3 算例仿真及分析

为了验证本文所提模型对主动配电网抗差估

计的改善效果，在MATLAB 2016a编译环境下，以改

进的 IEEE 14、IEEE 33节点系统算例进行仿真分

析，并考虑PMU配置情况对算法状态估计性能的影

响。计算机硬件配置为 Intel（R）Core（TM） i5-4160
CPU@3.60 GHz，6 GB内存。

3.1 改进 IEEE 14节点系统算例分析

3.1.1 算例参数及仿真设置

改进 IEEE 14节点系统拓扑结构见附录C中图

C1，DG接入位置在拓扑中注明，参数设置见附录 C
中表C1、表C2。光伏电池组采用文献［18］模型，风

电机组采用文献［19］模型。PMU量测配置采用 0-1
整数规划，得出在节点 2、9、13处共计配置 3台 PMU
装置。

为对比不同量测处理方法和量测条件下的状态

估计结果，设置 2种情景进行测试：基于传统 SCADA
量测系统的配电网抗差估计；基于含PMU混合量测

模型计及不确定度的抗差估计。

为了测试所提方法的抗差性能，以上 2种测试

情景均在所选 10组量测值数据的基础上，添加 4次
2%的高斯噪声来模拟输入端由DG（风机、光伏）引

入的随机误差。

仿真中 PMU量测数据采用文献［20］中方法生

成，收敛精度为小于 10-6，SCADA量测的标准差为

0.01 p.u.，PMU量测的标准差为0.001 p.u.。

3.1.2 仿真结果

改进后的 IEEE 14节点系统状态估计值比较结
果见附录C中表C3。

图 3为 SCADA量测系统和 PMU混合量测系统

下进行状态估计仿真得到的电压分布图（图中节点
电压幅值为标幺值）。

由图 3可知，虽然传统 SCADA量测系统采用抗

差算法进行状态估计，但其结果和真值之间的离散

度仍然比较大，输入数据的精度对估计精度的影响

难以通过抗差算法抑制。PMU混合量测系统仿真

情景的电压幅值分布离散度较小，估计结果较为

理想。

图 4为 PMU混合量测系统和 SCADA量测系统
仿真情景的电压相位分布图。

由图 4可知，PMU混合量测系统的相位状态估

计值离散程度均较小，在部分节点近似重合。可见，

在 PMU高精度量测以及虚拟 PMU量测补充大量高

精度冗余数据的情况下抗差性和估计精度明显
提高。

3.1.3 仿真分析

为了定量分析状态估计的精度，本文采用平均

估计误差 S1与最大估计误差 S2这 2个误差评价指

标，具体公式见附录A中式（A7）、（A8）。
对改进的 IEEE 14节点系统采用3种方法分别进

图3 电压幅值状态估计值分布

Fig.3 State estimation value distribution of

voltage amplitude

图4 电压相位状态估计值分布

Fig.4 State estimation value distribution of voltage phase
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行120次仿真，节点电压幅值相对误差对比见图5。

从图 5可明显看出，基于 PMU混合量测估计值
的节点电压幅值相对误差总体最小，得到的误差曲
线总体相对平稳，最大相对误差和最小相对误差的
差值也更小，其幅值相对误差最大值为 0.008151%。
相比之下，本文方法对电压幅值估计精度改善较大。
需要说明的是，文献［11］方法估计的最大误差在节
点 5处得到的并非曲线最高峰值，曲线最高点表示
误差波动的最大值。

图6为节点电压相位绝对误差对比图。

由图 6可知：本文所提的 PMU混合量测系统估
计的电压相位绝对误差在除节点 6、10外的其余节
点均为最小，波动范围在［-1，1.5］rad之间；SCADA
量测系统估计得到的电压相位绝对误差较大，且波
动范围较大；文献［11］方法在节点 6、9、10处估计值
绝对误差较小，但在其余节点误差较大，误差曲线波
动也较大，在节点14处误差达到1.958 rad。

本文所使用的误差评价指标计算结果如表 1所
示（表中平均误差、最大误差均为标幺值，后同）。

由表 1可知，本文方法的电压相位最大误差稍

大于文献［11］方法，其余各项计算的误差值均为最

小。结果证明了 PMU混合量测系统的估计精度总

体上优于另外 2种方法。这是因为本文在状态估计

器输入前端用虚拟 PMU量测模型大量高精度冗余

数据，从根本上保证了伪量测数据的精度，同时改进

后的抗差M估计算法抗差性能表现较好。

本文在求解过程中分别对 2个算例的迭代次数

和估计耗时进行了统计，并考虑不同PMU配置情景

对所提模型和改进算法性能的影响。本文所提方法

在 120次仿真试验中迭代次数基本保持不变，均为 4
次左右，平均耗时为 6.57 ms。IEEE 14节点系统中

PMU配置情况采用 0-1整数规划算法，在满足全局

可观测性条件下多次运行选取 3种配置方案进行分

析，评价结果如表2所示。

由表 2可知，估计耗时均能满足智能配电网智

能态势感知的快速响应特性要求。在估计精度方

面，3种情景下平均误差都较为接近，尽管最大误差

有所不同，但均在精度允许范围之内。这说明了在

拓扑结构较为简单的网络中，PMU配置节点的不同

对混合状态估计算法的性能影响较小。

3.2 改进 IEEE 33节点系统算例分析

为了验证本文所提模型和改进算法在拓扑结构

较为复杂的网络中的性能表现。对 IEEE 33节点系

统算例进行仿真分析并采用文献［21］的分区优化结

果。具体的仿真设置和结果分析见附录D。仿真结

果表明，每个分区作为一个小系统均适用本文所提

方法，在精度方面随着网络结构复杂性的提高和

PMU配置数量及位置的改变，估计精度总体上略微

下降，但均在精度允许范围之内。在复杂网络中估

计耗时虽有小幅度增长，但是均能满足配电网态势

感知的快速响应特性要求。

4 结论

针对电网对主动配电网智能态势感知和实时

监控的需求，本文基于配电网量测特点在大量 DG
接入后将同步相量量测和传统量测相融合的混合量

测系统背景下，提出一种利用PMU准实时数据对主

动配电网进行抗差估计的方法。以抗差性、估计精度

图5 节点电压幅值相对误差对比

Fig.5 Relative error comparison of node voltage amplitude

图6 节点电压相位绝对误差对比

Fig.6 Absolute error comparison of node voltage phase

表2 IEEE 14节点系统下PMU配置对混合状态估计

算法性能评价

Table 2 Performance evaluation of PMU configuration

on hybrid state estimation algorithm in

IEEE 14-bus system

PMU配
置节点

2，8，13
3，5，9
2，8，4

估计耗
时／ms
6.33
5.94
5.79

电压幅值相对误差

平均误差

0.000063
0.000051
0.000065

最大误差

0.000110
0.000109
0.000141

电压相位绝对误差

平均误差

0.000057
0.000062
0.000053

最大误差

0.000115
0.000132
0.000127

表1 仿真结果误差评价

Table 1 Error evaluation of simulative results

方法

SCADA量测

文献［11］方法

PMU混合量测

电压幅值相对误差

平均误差

0.000089
0.000064
0.000058

最大误差

0.000179
0.000110
0.000108

电压相位绝对误差

平均误差

0.000078
0.000068
0.000051

最大误差

0.000179
0.000110
0.000117
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和计算速率为目标，通过对改进 IEEE 14和 IEEE 33
节点系统算例的仿真与分析得出如下结论。

（1）本文通过虚拟PMU模型对PMU量测装置的
观测范围进行扩展，从始端保证了配电网伪量测数
据的精度，从而直接提高了状态估计的精度。

（2）考虑网络参数和不同量测设备的不确定度，
对抗差M估计算法进行改进，仿真条件更加接近工
程实际。结果表明所提方法估计精度较高、计算可
靠收敛且耗时较少，能满足快速响应的要求。

（3）本文所提状态估计方法能适应不同类型DG
接入配电网时的情况，也适用于大数据背景下的多
种混合量测系统状态估计。

后续将进一步研究大规模 DG接入配电网络、
电动汽车充／放电随机性以及DG出力间歇性等情
景，选取或建立更为接近实际的模型，从而对本文模
型进行补充完善。

附录见本刊网络版（http：∥www.epae.cn）。
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Influence of PMU quasi-real-time data on robust estimation of active
distribution network

XU Yanchun1，LIU Xiaoming1，LI Zhenhua1，LU M2

（1. Hubei Key Laboratory of Cascaded Hydropower Stations Operation & Control，
China Three Gorges University，Yichang 443002，China；

2. College of Electrical and Computer Engineering，College Station，Texas A&M University，Texas 77843-3128，USA）
Abstract：PMU（Phasor Measurement Unit） cannot be allocated in distribution network on a large scale
because of the cost problem，and there exist factors of objective communication delay and bandwidth limit
and so on when different devices transmit data to the master station，so there exists bad data at the input
terminal of state estimator. A robust estimation method of active distribution network is proposed based on
synchronous phasor measurement，and the virtual PMU measurement model is proposed to supply massive
redundant data with high precision. The mixed measurement system composed of SCADA（Supervisory Con⁃
trol And Data Acquisition） measurement system，PMU measurement and virtual PMU measurement is taken
as the input terminal of state estimation. The uncertainty of network and measured data is considered to
improve the robust M-estimation algorithm，which avoids the residual judgment and iteration process of dele-
ting bad data in the traditional weighted least squares estimation，reduces estimation time and improves the
reliability of state estimation and robust performance. The simulative analysis of IEEE 14- and 33-bus dis⁃
tribution network examples verifies the effectiveness and universality of the proposed method.
Key words：phasor measurement unit；virtual PMU measurement；improved robust M-estimation；measurement
uncertainty；active distribution network
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附录 A： 

虚拟 PMU 量测模型数学推算过程： 

 0( )ij i ij i ij j= + -I Y Y V Y V                           (A1) 

其中， ijI 为支路电流相量；
iV 和 jV 为母线节点的电压相量； ijY 为节点 i 和 j 之间的导纳；

0iY 为节点 i 对

地导纳。  

相关节点的电压相量测量为： 
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  变换后 jV 的幅值和相位角误差根据误差传递原理获得，为了方便，在直角坐标系下进行计算，设：  

 R Ij
jj j V j jV v v   V                            (A3) 

则可得： 
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其中，下标 R、I 分别表示实部和虚部。 jV 的幅值和相位角误差方差为： 
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其中， jV 为节点 j 的电压幅值；
iv 为节点 i 处电压相位； iI 为节点 i 处电流幅值；

Ii
 为节点 i 的电流相位；

2

iv 、 2

vi
 、 2

iI 和 2

iI
 分别为对应电压幅值、电压相位、电流幅值和电流相位的方差。误差传递系数采用

偏微分计算原则。 

误差评价指标公式如下： 
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其中，M 为仿真次数； ˆ
kx 和 kx 分别为第 k 次的状态估计值和潮流真值。 

 

 

 



附录 B：  
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图 B1 权函数平差原理图 

Fig.B1 Principle diagram of weight function adjustment  

注： ip 、 i-1p 、 i+1p 分别为权函数赋予不同的等价权， i( )V 为先验权下的

极值函数，通过等价权函数 i i ip p 在迭代过程中赋权，其中 i 为控制函

数趋于平稳的变量,降低了偏差较大的量测点对估计值的影响，使得极值函

数逐渐趋于平稳. 
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图 C1 改进 IEEE 14 节点配电网络拓扑图 

Fig.C1 Topological diagram of improved IEEE 14-bus distribution network  

表 C1 风电机组参数设置 

Table C1 Parameters setting of wind turbine 

风电

机组 
Pr/kW vin/(m•s

-1
) vr/(m•s

-1
) vout/(m•s

-1
) K C 

W1 500 3.5 14.5 20 3 7.5 

W2 600 3.0 13.0 19 2 6 

注： 
r

P 为风电机组的额定功率； wP 为有功功率； inv 、 rv 、 outv 分别为切入、额定、

切除风速； K 、 C 表征风速的分布特征和平均速度，设定风机恒功率因数运行。 



表 C2 光伏电池参数设置 

Table C2 Parameters setting of photovoltaic cell  

光伏 

电池 
A/m

2
 η/% rmax/(W/m

2
) α β 

PV1 6500 15 1200 0.4 8.7 

PV2 6000 13 1100 0.5 9.3 

注：A 为光伏阵列面积； 为光伏电池光电转化效率；r 为光照强度， 、  为

Beta 分布的形状参数。设定光伏电池组恒功率因数运行，并对配电网只提供有

功功率，功率因数设定为 1。 

表 C3 状态估计仿真结果对比 

Table C3 Simulative results comparison of state estimation  

类型 

节点 

潮流真值 传统量测估计值 PMU 混合量测估计值 

电压 相位 电压 相位 电压 相位 

1 1.060 0 1.036 0 1.058 0 

2 1.045 0.316 1.019 0.307 1.043 0.326 

3 1.010 0.819 0.981 0.794 1.005 0.809 

4 1.015 0.648 0.988 0.638 1.009 0.646 

5 1.018 0.553 0.971 0.545 1.012 0.549 

6 1.020 0.902 1.038 0.787 1.070 0.841 

7 1.051 0.814 1.037 0.768 1.046 0.828 

8 1.082 0.814 1.048 0.881 1.080 0.832 

9 1.035 0.521 0.996 0.945 1.031 0.850 

10 1.033 0.334 1.016 0.824 1.029 0.507 

11 1.049 0.820 1.013 0.980 1.046 0.893 

12 1.053 0.551 1.030 0.839 1.053 0.631 

13 1.047 0.637 0.994 0.820 1.047 0.629 

14 1.023 0.983 0.989 1.004 1.020 0.975 

注：表中数据均为标幺值。 

 

 

附录 D： 

通过优化分区的方式，可使一个节点数较多的大系统转化为若干个小系统。扩展分区增加了相邻区

域边界节点的状态量，同时边界节点的状态量的估计值可作为本区域的伪量测信息，因而针对边界节点

的冗余度至少为 1。根据分区结果进行 PMU 量测配置的方式，可以在边界联络线未配置 PMU 量测时保

证各个子区域的可观测性。PMU 量测配置和分布式电源接入情况在图 D1 中进行标注。 
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图 D1 改进 IEEE 33 节点配电网络分区示意图 

Fig.D1 Schematic diagram of partitioning for improved IEEE 33-bus distribution network 

 

图 D2 为改进的 IEEE 33 节点测试系统在 SCADA 量测系统下进行状态估计仿真得到的

电压幅值分布图和电压相位角分布图。 

 

（a）量测电压幅值 

 

（b）量测电压相角 

图 D2 SCADA 系统量测电压幅值和相角分布 

Fig.D2 Distribution of measured voltage amplitude and phase angle by SCADA system 

 

图 D3 为改进的 IEEE 33 节点测试系统在含 PMU 混合量测估计模型下进行状态估计得

到的电压幅值分布图和电压相位角分布图。 



      

（a）量测电压幅值 

 

（b）量测电压相角 

图 D3 PMU 混合量测电压幅值和相角分布 

Fig.D3 Distribution of mixed measured voltage amplitude and phase angle by PMU 

通过对比可知，采用 SCADA 系统量测进行状态估计，其估计值和潮流真值离散程度较

大，尽管采用改进后的抗差算法也难以抑制输入数据精度对结果造成的干扰。PMU 混合量

测系统状态估计结果和潮流真值走势相同，且较为平稳，估计值和潮流真值的离散程度均较

小。证明了虚拟 PMU 模型改善了伪量测精度，从而直接提高了输入数据精度和量测冗余度，

保证了网络的可观测性，并有效改善了状态估计的精度。 

对改进的 IEEE 33 节点系统算例同样设置仿真次数为 120 次。统计得状态估计平均耗时

为 16.37 ms，平均迭代次数为 12 次。估计精度方面，电压幅值平均误差为 0.000061%，电压

相位角平均误差为 0.000059%。由于系统节点数增多，处理数据量增大，其迭代次数和平均

耗时都有不同程度的增加，但相比传统状态估计方式精度改善较为明显，本文方法更能满足

配电网智能态势感知的快速响应特性。 

表 D1 为 IEEE 33 节点系统中 PMU 混合状态估计算法性能评价，其中 PMU 配置情景采

用文献[11]中所进行对比的配置方案进行仿真分析。 

表 D1 IEEE 33 节点系统中 PMU 配置对混合状态估计算法的性能评价 

Table D1 Performance evaluation of PMU configuration on hybrid state estimation algorithm in IEEE 33-bus 

system 

PMU 配置 

场景 

PMU 配置节点 估计耗时/ms 电压幅值相对误差 电压相位绝对误差 

平均误差 最大误差 平均误差 最大误差 

1 8，13，16，21，

24，31 

16.53 0.000 063 0.000 168 0.000 073 0.000 129 

2 7，8，24，25，

30，32 

15.97 0.000 071 0.000 159 0.000 068 0.000 141 

3 17，18，22，25，

31 

16.39 0.000 083 0.000 191 0.000 089 0.000 213 

 注：平均误差和最大误差均为标幺值。 

由表 D1 可知，3 种场景下 PMU 配置数量并不完全相同，场景 3 电压幅值和相角估计

值平均误差和最大误差均为 3 种场景中最大，这是由于 PMU 配置数量少于其余场景，所提

供的高精度量测数据不足和补充的伪量测数据精度较低。同时可以看出，前 2 个场景电压幅



值和相角估计值误差较为接近。通过对比可以说明，随着网络拓扑结构复杂性的提高和 PMU

安装位置以及数量改变，虽然估计精度总体上略微下降，但在精度允许范围之内，证明了本

文所提模型和改进算法的有效性。 
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