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受端不同步系统交直流通道外送能力耦合特性分析

李 琦，王碧阳，迟方德，李 立
（国网陕西电力调度控制中心，陕西 西安 710049）

摘要：针对仿真中发现的电源中心交直流通道外送能力耦合的特点进行理论研究，研究对象是受端为非同步

电网的交直流外送通道暂态功角稳定性。对交直流外送系统进行等值数学建模、直流系统故障进行简要讨

论后，给出交直流外送系统的转子运动方程，并展开功角稳定性分析。在此基础上，对交直流通道外送能力

的耦合特性进行推导发现：增加直流外送功率能够提高交直流通道总外送能力；增加交流通道外送能力须调

减直流外送功率，同时交直流通道总外送能力下降，且交流通道外送能力提高量小于直流外送功率调减量。

在实际电网的基础上进行算例分析，仿真结果验证了理论分析的正确性。最后，通过一个简化系统对所得结

论的工程应用进行简要讨论，从而为实际运行与后续研究提供参考。
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0 引言

西北作为我国的重要能源基地，承担着西电东
送的重要任务。区内超高压交流联网、跨区特高压
直流输电是西北电网的一个重要特点。目前，西北
电网通过天中、吉泉、祁韶、昭沂、灵绍、银东特高压
直流工程与灵宝背靠背工程为三华地区送电，从而
为三华地区经济发展与人民生活提供重要保障。正
在建设、规划的海南青豫直流与陕北陕武直流直接
从两大电源基地打通外送通道，这能够有效优化潮
流分布，增强外送能力。

陕北地区得利于得天独厚的自然因素，是陕西
省的电源中心。预计到 2022年，陕北地区负荷仅占
全省 12%，电源装机量达全省 54%，新能源装机量
占全省 72%。当前，陕北电网通过 2条 750 kV交流
通道向陕西关中地区送电。陕武直流投运后，增加
特高压直流向华中电网的外送通道，形成电源中心
通过交直流通道混合外送电力的形式。由仿真结果
发现，系统外送能力受到系统功角稳定限制。分析
交直流外送通道送电极限，最大限度地实现陕北电
力外送，不仅是新能源消纳的需要，更是全省乃至
西北电网电力供应的保障。目前已经存在电源中心
通过交直流通道外送电力的工程。如英国苏格兰电
网—英格兰电网、美国西部电网水电群—加州负荷
中心。这些工程的交、直流受端系统为同步系统，在
文献［1］中被称为交直流并列系统。而本文的研究
对象系统中交、直流受端为非同步系统，与交直流并
列系统存在本质区别。

西北电网其他已投运特高压直流工程，由于直
流落点主网结构较强或配套电源相对分散，未形成
典型电源中心通过交直流通道外送电力的结构，高

新能源渗透率下的暂态过电压是其面临的主要问
题。文献［2-3］分别以新疆天中直流以及宁夏昭沂、
灵绍、银东为工程背景，通过仿真重点分析了风电渗
透率对电压稳定性的影响。文献［4］在对天中直流
近区 750 kV交流线路的故障仿真中发现直流外送
功率与省内交流断面存在耦合关系，但是并未深入
研究。

在理论研究方面，各学者结合能源基地交直流
外送系统的特点，从多方面展开研究，包括配套电源
规划［5］、直流外送通道容量确定［6-7］、无功布点优化［8］

以及严重故障下紧急切机策略的讨论［9］等。在稳定
性方面的研究包括暂态压升与电压稳定［10-13］、功角
稳定性分析［4，14-17］2个方面，主要侧重新能源渗透率
的影响以及直流外送通道的影响。在功角稳定性分
析有关的研究中，文献［4］针对天中直流的近区暂态
功角稳定特性进行仿真讨论，并给出工程建议。文
献［14］分析了风电渗透率对风火打捆外送系统功角
稳定性的影响，清晰给出了系统功角加速度随风电
渗透率变化时的函数。文献［15］在此基础上进一步
分析了采用不同直流系统控制策略对暂态稳定性的
影响，并通过仿真得出结论：采用交直流混合外送后
系统暂态功角稳定性比采用纯交流外送时有所提
升。文献［16-17］在分析受端稳定破坏机理过程中
讨论了直流工程对系统稳定性的影响。以上研究均
未对通道外送能力进行讨论，也没有进一步分析交
直流外送通道之间的相互影响。

在陕武直流的仿真分析中发现，电源中心交直
流通道外送能力极限受暂态功角稳定性影响明显存
在耦合关系，一定程度上限制了电网运行的灵活性。
深入分析交直流通道外送能力的耦合特性，掌握内
在机理，有助于把握制约运行优化的关键因素，更好
地实现电网安全稳定运行。本文首先建立交直流混收稿日期：2020-08-02；修回日期：2021-02-25
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合外送系统的数学模型。在介绍直流系统故障后分
析了交直流混合外送系统的功角稳定性。在此基础
上进行推导，揭示了交、直流通道外送能力间的耦合
关系。在实际电网的基础上进行算例仿真分析，验
证了理论分析所得结论的正确性。最后对这一结论
的实际应用进行了讨论。

1 交直流外送系统及其故障

1.1 交直流外送系统的外送能力

本节首先对研究目标与范围进行说明。
本文研究的系统是有足够火电机组的电源中

心，分别通过主网交流通道向同步电网、直流通道向
异步电网输送功率，本文简称为交直流外送系统。
作为电源中心，确定交直流外送系统外送通道的输
送能力，在实际工程中具有重要意义。交流外送通
道的输送能力一般受到 N-1故障后的热稳定极限
（由线路及二次设备的最大许可电流决定）、动态稳
定［18］极限及暂态功角稳定极限的约束。其中热稳定
极限与动态稳定极限能够通过安全自动控制装置得
到明显提升，暂态功角稳定极限成为实际运行中限
制交流通道外送能力的瓶颈。因此，本文讨论的交
流通道外送能力指交流通道暂态功角稳定极限。

由于本文讨论的电源中心拥有足够的火电机
组，因此，不对直流通道的外送能力进行讨论。直流
外送功率作为各场景的边界条件直接给定。本文
中，交直流通道总外送能力为交流暂态功角稳定极
限与直流外送功率之和，交直流通道总外送功率为
交流外送功率与直流外送功率之和。

本文的研究目的在于分析交流通道外送能力与
直流外送功率之间的耦合关系，包括在保持交直流
通道总外送功率不变时，调整直流外送交流外送的
功率分配，分析交直流通道总外送能力的变化特点，
从而为实际运行提供理论支撑与指导。
1.2 交直流外送系统的等值数学模型

忽略元件电阻与线路导纳，交直流外送系统等
值数学模型如图 1所示。将送端、交流受端系统分
别视为一台等值机，送端等值机经交流母线各通过
一条直流、交流通道分别向直流受端、交流受端系统
送电。本文不讨论直流受端系统，在此不再对其进
行建模。

图 1中，E1和 δ1、E2和 δ2分别为送端、交流受端系
统等值发电机内电势和转子角；U0和 θ0分别为交流

母线电压和相角；PD为直流线路输送功率；Xa为送端
等值机到交流母线电抗；Xb为交流母线到交流受端
等值机电抗，包含交流通道电抗。本文不对机组等
值方法进行讨论，此处借助静态等值来判断Xa与Xb
的大小关系。Xa可由送端系统各火电机组到交流母
线的电抗（包括发电机内电抗与升压变、联络线电
抗）并联近似估计。送端系统内部结构紧凑、机组台
数多，因此本文以Xb≫Xa为前提展开讨论。
1.3 交直流外送系统的故障

根据故障设备，可以将对交流通道暂态功角稳
定冲击较大的故障分为交流故障和直流故障。

交流故障中最严重故障为发生于交流外送通道
的送端的三相对地短路故障，故障点距离图 1中交
流母线的电气距离近似为 0。故障发生后换流站电
压跌落，直流外送功率迅速下降为 0。根据保护整
定原则，交流线路直跳不重合，故障切除后随着交流
系统电压的恢复，直流功率快速恢复［19］。

直流故障一般考虑直流双极闭锁、换相失败闭
锁、再启动失败闭锁等。故障对交流系统的冲击与
直流系统保护控制策略、闭锁后切机策略相关。对
于送端交流系统，直流系统发生故障后、直流闭锁
前，直流系统外送功率下降，整流器无功消耗量变
化，送端交流系统有功、无功剩余，出现不平衡。换
流器再启动过程以及再次的启动失败均会在短时间
内对交流系统造成连续、不同程度的冲击。

在现有的研究中，换流站近区交流故障是制约
交流外送能力的关键故障，本文对此进行深入分析。
关于直流故障与交流故障对交流系统暂态功角稳定
性冲击的严重程度的比较以及决定性因素，将在以
后的研究中展开。

2 交直流外送系统的功角稳定性分析

本节首先对交直流外送系统中的直流系统故障
进行简要讨论，然后给出交直流外送系统的转子运
动方程，对其功角稳定性进行分析。
2.1 交直流外送系统的转子运动方程

对于图 1所示的系统，忽略Xa上的有功损耗，记
X12为等值机 1、2间的互电抗，故障前等值机 1的电
磁功率 Pe1由直流外送功率与交流外送功率两部分
组成，有：

Pe1 = PD + E1E2X12
sin (δ1 - δ2) （1）

等值机2的电磁功率Pe2为：

Pe2 = E1E2X12
sin (δ2 - δ1) （2）

令Pm1、Pm2分别为等值机 1、2的机械功率，令T1、
T2分别为等值机 1、2的惯性时间常数，有如下转子
运动方程：

图1 交直流外送系统等值数学模型

Fig.1 Equivalent mathematical model of AC and DC

transmission system
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T1
d2 δ1
dt2 = Pm1 - PD -

E1E2
X12

sin (δ1 - δ2) （3）

T2
d2 δ2
dt2 = Pm2 -

E1E2
X12

sin (δ2 - δ1) （4）
令 δ12 = δ1- δ2，则由式（3）、（4）可得：

d2 δ12
dt2 =

Pm1
T1
- Pm2
T2
- PD
T1
- E1E2
X12 ( 1T1 + 1T2 ) sin δ12（5）

对于会引起换流站近区交流系统三相对地短路

故障，故障发生后直流功率下降为 0。令X'12为故障

后等值机 1与等值机 2之间的互电抗，且 X'12 > X12。
故障后，图1所示系统的转子运动方程为：

d2 δ12
dt2 =

Pm1
T1
- Pm2
T2
- E1E2
X'12 ( 1T1 + 1T2 ) sin δ12 （6）

2.2 交直流外送系统的功角稳定性分析

为便于描述物理意义，结合电网实际特点，将交

流受端系统视为无穷大系统进行分析，此时取 δ2为
相位 0°参考点，则式（5）、（6）描述的故障前后系统

转子运动方程可改写为等值机 1的转子运动方程，

分别如式（7）、（8）所示。
d2 δ1
dt2 =

Pm1
T1
- PD
T1
- E1E2
T1X12

sin δ1 （7）
d2 δ1
dt2 =

Pm1
T1
- E1E2
T1X'12

sin δ1 （8）
图 2为等值机 1的电磁功率特性曲线。图中，曲

线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别为故障前、故障发生后、故障隔离直

流功率恢复后的等值机 1的电磁功率曲线 Pe( )δ1 、
P'e (δ1)、P″e (δ1)。

故障前等值机 1工作于图 2中点 a，等值机 1的
电磁功率由直流外送功率 PD和交流外送功率 PA两
部分组成。故障发生后，等值机 1的出力由点 a出
发，沿图 3中实线发展，图中曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ与图 2一
致。图 3为故障后等值机 1工作状态轨迹示意图。

图中，S1、S2分别为暂态过程中等值机 1功角的加速

面积、减速面积。

对于每一个故障，等值机 1存在最大电磁功率

Pe，max，使故障前Pe <Pe，max时，系统能在故障后保持功

角稳定。令 δ1，m为P″e (δ1)= Pm时对应的大于π/2的 δ1
值，令 δ10、δ'1分别为故障发生和故障清除时的 δ1值，

忽略故障发生、清除过程中的过渡状态，则有：∫
δ10

δ'1 ( )Pe，max - P'e dδ1 = ∫
δ'1

δ1，m( )P″e - Pe，max dδ1 （9）
为了保障电网安全稳定运行，需要寻找所有故

障对应Pe，max值中的最小值，其为等值机 1保持暂态

功角稳定的出力极限，也是送端系统的最大外送能

力。由图 2可知，该限值与PD、PA密切相关，具体将

在第3节讨论。

3 交直流通道外送能力的耦合特性

由式（7）可知，图2中的PA为：

PA = E1E2X12
sin δ1 （10）

则式（7）可改写为：
d2 δ1
dt2 =

Pm1
T1
- PD
T1
- PA
T1

（11）
由式（11）可清晰看出，送端系统的功角稳定性

同时受到直流外送功率与交流外送功率的影响。

如 1.1节所述，本文从以下 2个角度进行分析：

直流外送功率对交直流通道外送总能力的影响；直

流外送功率对交流通道外送能力的影响。

3.1 直流外送功率对交直流通道外送总能力的影响

为便于分析，令总外送功率不变，增加直流外送

功率，则交流外送功率相应下降。直流外送功率调

整前、后的 PD与 δ1分别用 PD1与 δ1-1、PD2与 δ1-2表示。

由总外送功率不变可知：
PD1
T1
+ E1E2
T1X12

sin δ1- 1 = PD2T1 +
E1E2
T1X12

sin δ1- 2 （12）
令ΔPD =PD2-PD1（ΔPD >0），则由式（12）可得：

δ1- 2 = arcsin ( - ΔPDX12E1E2
- sin δ1- 1) （13）

图2 等值机1的电磁功率特性曲线

Fig.2 Electromagnetic power characteristic curves of

equivalent Generator 1

图3 故障后等值机1工作状态轨迹示意图

Fig.3 Trajectory diagram of operating state for

equivalent Generator 1 after fault
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求 δ1-2对ΔPD的导数，有：

dδ1- 2
dΔPD =

é

ë

ê
êê
ê 1- ( )-ΔPDX12

E1E2
- sin δ1- 1

2 ù

û

ú
úú
ú

-1

( - X12
E1E2 )< 0

（14）
故随着直流功率占比增大，故障前等值机 1功

角减小。

图 4在图 3的基础上给出了直流外送功率增加

后故障前及故障清除后等值机 1的电磁功率曲线，

分别如图中曲线Ⅳ、Ⅴ所示。由图 4可知，直流外送

功率增加后，故障前与故障后的曲线相应沿 y轴正

向平移ΔPD；故障前系统运行于点a2，较点a1左移。

由图 4可清晰看出，随着直流外送功率占比增

大，加速面积因直流回退功率增加而有少量增加，但

δ12，m较 δ11，m明显变大；同时随着故障后电磁功率曲线

上移，单位 δ1增量对应的减速面积显著增大。

令变量S2m为：

S2m = ∫
δ'1

δ1，m( )P″e -Pm d δ1 （15）
则有当 S2m- S1 > 0时，系统能够在故障后保持功角稳

定，Pm <Pe，max。对S2m-S1随PD增加时的变化情况进行

分析。由2.1、2.2节可知，对于图3，有：

ì

í

î

ï
ï
ï
ï

P'e = E1E2X'12
sin δ1

P″e =PD + E1E2X″12
sin δ1

（16）

令ΔS=S2m-S1，则：

ΔS=PD (δ1，m - δ'1)+ E1E2X'12
(cos δ10 - cos δ'1)+

E1E2
X″12

(cos δ'1 - cos δ1，m)-Pm (δ1，m - δ10) （17）
由 δ10、δ1，m的物理意义可知：

ì

í

î

ï
ïï
ï

ï
ïï
ï

δ10 = arcsin ( )Pm - PD X12
E1E2

δ1m = π- arcsin ( )Pm - PD X″12
E1E2

（18）

δ'1取决于故障发生后到清除前所用时间Δt，不
随PD变化。由式（8）积分可得：

δ'1 = 12 (PmT1 - E1E2T1X'12
sin δ'1)Δt2 + δ10 （19）

讨论故障前 Pe不随 PD变化的情况。求 δ10、δ'1、
δ1，m对PD的导数，并以变量A、B、C代替，则有：

ì

í

î

ï

ï

ï

ï

ï
ïï
ï
ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï
ïï
ï
ï

ï

A= d δ10dPD =
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-1

C = d δ1，mdPD =
X″12
E1E2 { }1- é
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ê

ù

û
ú
ú

( )Pm -PD X″12
E1E2

2 1/2

> 0

（20）

令变量D、E分别为：

D=C (E1E2X″12
sin δ1，m +PD -Pm) （21）

E =-B (E1E2X″12
sin δ'1 +PD - PmK ) （22）

求ΔS对PD的导数，有：
dΔS
dPD = δ1，m - δ'1 +

E1E2
X'12

(B sin δ'1 - A sin δ10)+D+E（23）
由式（16）可以知道，

E1E2
X″12

sin δ1，m +PD =P″e (δ1，m)，
E1E2
X″12

sin δ'1 +PD =P″e ( )δ'1 。由 δ1，m的定义可知P″e (δ1，m)=
Pm，故D=0。

根据 2.2节讨论，外送能力为所有故障中对应

Pe，max的最小值，此故障为最严重故障，一般为高电压

等级主网架重要联络线三相对地短路故障。此时系

统存在直接接地点或经小阻抗接地点，X'12 ≫X12，X'12
趋近于无穷大。因此近似有 1/X'12 ≈ 0、K≈1，由图 3知
P″e ( )δ'1 >Pm，因此E>0。

由 δ1，m > δ'1可得
dΔS
dPD > 0。可知在故障前等值机1

出力不变的前提下，S2m-S1随PD单调递增。

记直流功率调整前能够保持系统暂态功角稳定
的等值机 1的最大电磁功率为Pe1，max，记直流功率调
整后能够保持系统暂态功角稳定的等值机 1的最大
电磁功率为Pe2，max。若在直流外送功率增加前，等值
机 1的出力接近 Pe1，max，即 Pm≈Pe1，max，S2m-S1≈0。直流

图4 直流外送功率增加后等值机1的电磁功率特性曲线

Fig.4 Electromagnetic power characteristic curves of

equivalent Generator 1 with DC transmission

power increased
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功率增加后，S2m-S1>0，Pm<Pe2，max，Pe，max 增大，反之
Pe，max减小，即Pe，max随PD单调递增。因此在交直流通
道总外送功率不变时，增加直流功率能有效提高外
送通道的功角稳定极限，从而获得总外送功率的提
升空间。

由上述可知，增加直流外送功率能够提升交直
流通道外送能力。文献［15］从仿真结果得出“采用
交直流混合外送后系统暂态功角稳定比采用纯交流
外送时有所提升”的结论，与本文理论分析结果
吻合。
3.2 直流外送功率对交流通道外送能力的影响

如 1.1节所述，交直流通道外送能力等于交流通
道外送能力与直流外送功率之和。因此，在 3.1节所
得结论的基础上，有必要对直流外送功率增加时交
流通道外送能力的变化情况进行进一步分析。

为便于分析，保持 PA不变，调整 PD，分析 S2m-S1
随 PD增加时的变化情况，则由 Pm=PA+PD，式（17）改
写为：

ΔS=PD (δ10 - δ″1)+ E1E2X'12
(cos δ10 - cos δ'1)+

E1E2
X″12

(cos δ'1 - cos δ1，m)+PA (δ10 - δ1，m) （24）
将 Pm=PA+PD代入式（18）、（19），求 δ10、δ'1、δ1，m对

PD的导数，并以变量A'、B'、C'代替，则有：
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A'= d δ10dPD = 0，C'=
d δ1，m
dPD = 0

B'= d δ'1dPD =
Δt2
2T1 ( )1+ 12

E1E2
T1X'12

cos δ'1Δt2
-1
> 0

（25）

令变量F为：

F =-A' E1E2
X'12

sin δ10 + E1E2X″12
(C'sin δ1，m -B'sin δ'1)（26）

由式（26）可知，F<0。求ΔS对PD的导数，有：
dΔS
dPD = δ1，0 - δ'1 +PD (A'-B')+

E1E2
X'12

B'sin δ'1 +
F +PA (A'-C') （27）

由上文知 1/X'12 ≈ 0。由 δ10 < δ'1可得 dΔS/dPD< 0。
因此在交流外送功率不变时，S2m - S1随PD的增加单
调递减。

令等值机 1的出力接近Pe1，max，即Pm≈Pe1，max，S2m-
S1≈0。由 3.1节分析可知，当总外送功率不变时，若
直流外送功率下降 ΔPD1（交流外送功率增加 ΔPA1，
ΔPA1=ΔPD1），则 S2m-S1<0，外送通道的功角稳定极限
下降，Pe2，max<Pe1，max，系统将发生功角失稳。此时，由
本节分析可知，能够在保持交流外送功率为PA+ΔPA1
不变的基础上将直流外送功率再下降ΔPD2，使 S2m-
S1增加至趋近于 0，从而使系统能够保持功角稳定，
则此时外送通道的功角稳定极限Pe3，max有：

Pe3，max =PA +ΔPA1 +PD -ΔPD1 -ΔPD2 =
Pe1，max -ΔPD2 （28）

由式（28）可知，Pe3，max< Pe1，max，外送通道的功角
稳定极限下降，交直流通道外送能力下降，且下降量
小于直流外送功率调减量。同时，由于在直流调减
前，交流外送功率恰等于交流通道外送能力（极限运
行）。根据分析可知，在调减直流外送功率的过程
中，能够在保持系统稳定的基础上增加交流外送功
率，交流通道外送能力上升，上升量小于直流外送功
率调减量，反之亦然。

由上述分析可知，增加交流通道外送能力须调
减直流外送功率，同时交直流通道总外送能力下降；
交流通道外送能力上升量小于直流外送功率调减
量。在实际运行中，直流通道连接跨区非同步电网，
交流通道连接区域内负荷中心。充分掌握交直流通
道间的耦合特性，能够从全区、跨区角度进行统筹决
策，实现优化运行，具体将在第5节讨论。

4 算例分析

4.1 算例系统介绍

本文在实际系统的基础上开展算例分析，以验
证理论分析结论的正确性。图 5给出算例系统A的
示意图。电源中心通过2条200~300 km的750 kV交
流通道及 1条 ±800 kV跨区直流通道外送电力。电
源中心与系统 1的常规电源（水、火电机组）装机比
例为1∶15。

4.2 通道外送能力的仿真计算

选取一个运行方式，该方式下直流外送功率为
PD，电源中心交流外送功率为PA0，1 s时换流站近区
750 kV线路发生三相对地短路故障。在电源中心火
电机组群中取一典型机组，典型机组与主网平衡机
功角曲线和直流通道外送有功功率曲线如图 6所
示。由图可知，故障后电源中心火电机组与主网平
衡机功角差持续增大，最终发生功角失稳。

在该方式下，适当调减电源中心火电机组出力，
使交流通道外送功率下降为 PA1，1 s时触发相同故
障，仿真结果见图 7。由图可知，故障后系统 1火电
机组与主网平衡机功角差经过衰减振荡，快速恢复
同步。

由于实际系统规模庞大，模型复杂，理论上
Pe，max难以准确建模求解。通过仿真计算，不断缩小

图5 算例系统A示意图

Fig.5 Schematic diagram of case System A
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PA0与 PA1之间的差值，直至满足工程精度要求。此

时，PA1为交流通道外送能力，PA1+PD为系统外送

能力。

4.3 交流通道外送能力与系统外送能力

采用大负荷、新能源大发方式计算系统外送能

力，风、光同时率分别为 0.5、0.8。火电开机方式根

据实际运行经验安排最小开机，且令所有机组满发，

稳定控制系统投入运行。

为满足多种运行方式需求，通过仿真计算直流

外送功率由 8000 MW下降至 0过程中系统交流通道

的外送能力。仿真结果表明，当直流外送功率大于

2 000 MW时，电源中心外送功率极限受到换流站近

区 750 kV线路三相对地短路故障后的功角失稳制

约；当直流外送功率小于等于 2 000 MW时，电源中

心外送功率极限受动态稳定极限制约，其外送极限

不再受到直流外送功率的影响。表 1列出不同直流

外送功率下的系统外送能力。

由表 1可知，随着直流外送功率下降、交流通道

外送能力上升，系统总外送能力下降；交流通道外送

能力上升量小于直流外送功率下降量。仿真结果与

第3节理论分析结论一致，验证了结论的正确性。

5 应用与讨论

电源中心交直流通道外送能力的耦合特性降低

了电网运行方式灵活性。如何充分把握这一特征，

实现调度运行最优化，具有重要意义。

以图 8所示的算例系统 B为例，一个电源中心

分布于系统 1最末端，该电源中心通过交流通道与

系统 1主网相联。系统 1通过 2条直流通道向系统 2
送电，直流通道A落点位于末端电源中心，外送能力

与电源中心的交流通道外送能力耦合；直流通道 B
落点位于系统 1主网中，外送能力不受省内交流断

面限制。图中，系统1、2为2个非同步系统。

晚高峰时期，若由于新能源出力、实际负荷与日

前预测存在偏差或机组故障等原因，导致系统 1实
时电力供应紧张，欲回降直流外送功率。从电力平

衡角度，回降直流通道B的外送功率，能够给予系统1
等额的电力支撑；回降直流通道A的外送功率，由于

交流通道外送能力上升量小于直流外送功率下降

量，系统 1获得的电力支撑较小。此时，回降直流通

道B外送功率为较优选择。

同样在晚高峰时期，系统 2电力不足，欲升高直

流外送功率。此时，若电源中心交流通道外送功率

已达极限，而电源中心仍有备用空间，升高直流通道

A的外送功率能够在系统 1减少较小电力供应的前

提下最大限度地支援系统2。
总之，令落点于电源中心、与交流通道存在耦合

特性的直流通道运行于较高功率外送的状态，再统

筹组织送、受端区的潮流分布，从电网运行角度能够

获得更大收益。然而在实际运行中，电源中心交流

通道及直流通道B在系统 1的落点不同，2条直流通

道在系统 2的落点不同，系统内可能存在其他交流

断面约束，无法如上述讨论这样简单得到结论。本

节希望通过简单的讨论抛砖引玉，为实际运行与研

究带来思考。

图6 典型机组功角曲线与联络线功率曲线（失稳）

Fig.6 Angle curve of typical generator and

power curve of transmission line（instability）

图7 典型机组功角曲线与联络线功率曲线（稳定）

Fig.7 Angle curve of typical generator and

power curve of transmission line（stability）

图8 算例系统B示意图

Fig.8 Schematic diagram of case System B

单位：MW

表1 电源中心交直流通道外送能力

Table 1 Maximum transmission capacity of AC and

DC channel connected to power center

直流外送功率

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

交流通道外送能力

5500
5700
5800
6100
6400
6800
7000*
7000*
7000*

交直流通道总外送能力

13500
12700
11800
11100
10400
9800
9000*
8000*
7000*

注：上标“*”表示该项为动态稳定极限值，其余项均为暂态功角稳

定极限值。
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6 结论

本文针对电源中心交直流通道外送功率功角稳
定极限的耦合特性进行研究。首先建立外送系统的
数学模型，在讨论了系统故障特征的基础上分析了
交直流外送系统的功角稳定性。然后对交直流通道
外送能力的耦合特性进行探讨，通过推导得到以下
结论：增加直流外送功率能够提高交直流通道总外
送能力；增加交流通道外送能力须调减直流外送功
率，同时交直流通道总外送能力下降，且交流通道外
送能力提高量小于直流外送功率调减量。在实际电
网的基础上进行仿真分析，验证了结论的正确性。
最后讨论所得结论在实际运行中的意义，初步得到
以下结论：令落点于电源中心、与交流通道存在耦合
特性的直流通道保持较高的外送功率，有助于实现
电网的更优运行。进而为电网结构与本文数学模型
相似的实际工程提供参考。
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Analysis of maximum transmission capacity coupling characteristics between
AC and DC lines connected to asynchronous receiving-end systems

LI Qi，WANG Biyang，CHI Fangde，LI Li
（State Grid Shaanxi Electric Dispatch and Control Center，Xi’an 710049，China）

Abstract：According to the transmission capacity coupling characteristics between AC and DC lines connected
from power source center to asynchronous systems found in simulation，the power-angle transient stability of
AC and DC transmission channel with asynchronous receiving-end power grid is studied. The power-angle
transient stability analysis is conducted based on the system equivalent model and the analysis of DC fai-
lures. Then，it is found that the total transmission capacity increases as the DC sending power increases
according to the rigorous derivation. Additionally，to improve the maximum transmission capacity of AC
lines，the DC sending power needs to be reduced，which could result in a reduction of total transmission
capacity，and the delivery capacity improvement of AC channel is less than the reduction of DC delivery
power. Case studies of a practical power grid verify the effectiveness of the proposed model. Finally，the
application of the proposal is discussed through a simplified power system，which provides reference for
practical operation and further academic research.
Key words：AC and DC transmission system；transient angle stability；maximum transmission capacity；coup-

ling characteristics
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