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0 引言

电力负荷和线路故障具有随机性，因此电力系
统的潮流分布具有一定的随机波动性。 特别地，分
布式电源所占比例不断扩大及输电传送等因素，进
一步增加了潮流分布的随机性 ［1 鄄 5］。 随机潮流可考
虑负荷波动、发电和输电元件的随机故障等，计算
出节点电压、线路潮流的概率分布、均值、方差和极
限值，能更全面地反映系统的运行状况、存在的问
题和薄弱环节 ［6 鄄8］。

随机潮流的求解方法分为解析法和模拟法。 解
析法一般以直流潮流方程或简化为线性的交流潮
流方程为基础，利用卷积技术快速获得注入功率的
分布函数，再由输入随机变量与输出随机变量（即
节点电压、线路潮流）之间的线性关系，一次性求得
输出随机变量的概率分布。 随机潮流求解的解析法
具有计算速度快的优势，但将非线性的交流潮流方
程线性化［9 鄄11］，会影响计算结果的准确性；且如何考
虑线路随机故障是一个较难解决的问题，许多文献
中没有考虑其影响 ［12 鄄 14］，但线路故障会改变网络结
构，对潮流分布的影响较大。 文献［15］将线路随机
故障等效为对应节点注入功率的（0，1）分布，但该
方法只能计算给定故障列表中的故障状态。

随机潮流求解的模拟法一般是基于蒙特卡罗
模拟算法，其根据输入变量的概率分布情况随机抽
样，进行多次取值，再对每一次抽样的输入变量进
行确定性潮流计算，进而求得输出随机变量的概率
分布。 蒙特卡罗模拟法建模简单，能方便地考虑输
入随机变量之间的相关性及网络结构的随机变化，

且直接采用非线性潮流方程进行计算，避免了线性
化带来的误差，能够得到非常准确的结果。 传统的
随机潮流蒙特卡罗直接抽样法需要大量抽样样本，
导致计算效率低，计算时间长，目前此算法多作为
对其他算法准确性的评价标准。

为了提高蒙特卡罗法的计算效率，国内外研究
人员提出了减小方差的抽样技术，如分层抽样法、
重要抽样法等 ，目前在电力系统中已被用于可靠
性评估 ［16鄄17］。 拉丁超立方抽样是一种特殊的多维分
层抽样方法，文献［18 鄄 19］基于拉丁超立方抽样对
不含分布式电源系统进行随机潮流计算，但没有考
虑线路随机故障。 文献［20］基于 Nataf 变换和拉丁
超立方抽样计算含风力发电机、光伏电池系统的随
机潮流，但也未计及电源和线路随机故障的影响。
拉丁超立方抽样比重要抽样简单，易于实现，但不
适合对离散概率分布的线路进行随机故障抽样。 线
路故障的概率小，也不适合采用直接抽样。 对于高
维小概率事件，较多采用重要抽样法 ［16 鄄17，21］。

本文针对含分布式电源系统随机潮流计算中
随机因素种类多的特点，提出根据不同随机因素的
特点采用不同的抽样方法，以减小方差。 先建立随
机因素的概率分布模型，对分布式电源的出力、负
荷采用拉丁超立方抽样，对电源和线路随机故障提
出一种结合拉丁超立方抽样的改进重要抽样方法，
并进行相应的抽样建模 。 以接入分布式电源的
IEEE 14 节点系统和 IEEE 57 节点系统进行算例分
析，验证了所述方法的有效性。

1 系统随机变量概率分布模型的建立

蒙特卡罗模拟法计算随机潮流时，先将系统随
机因素作为输入随机变量建立其概率分布模型，然
后随机抽取概率分布的输入变量，计算并统计输出
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变量的分布特征。 本文考虑的随机因素包括分布式
电源的随机出力、负荷的不确定性、电源和线路的
随机故障。

本文用到的分布式电源包括风力发电机和光
伏电池。 风力发电机的出力随风速变化而变化。 风
速的概率模型采用 Weibull 分布，它形式简单并能
较好地拟合实际风速分布，其概率密度函数为：

f（v）= k
c

v
cc "k-1exp - v

cc "kk $ （1）

其中，v 为风速；k、c 为 Weibull 分布的 2 个参数，可
由风速的均值和标准差近似算出。

风力发电机出力与风速的关系可近似表示为：
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其中，PW 为风力发电机的随机出力；PN 为风力发电
机的额定功率；vci、vN、vco 分别为切入风速、额定风速
和切出风速。

光伏电池的出力随光照强度变化而变化。 在一
定时间段内光照强度可近似看成 Beta 分布，由此，可
推导出光伏电池的随机出力也呈 Beta 分布，其概率
密度函数为：

f（PPV）= Г（α+β）
Г（α）+Г（β）

PPV

Pm
c "α-1 1- PPV

Pm
c "β-1 （3）

其中，PPV、Pm 分别为一定时段内光伏电池的随机出
力和最大出力；Г 为 Gamma 函数；α、β 为光照强度
Beta 分布的形状参数，由一定时间段内光照强度的
均值和标准差得到。

电源包括非分布式电源和分布式电源。 电源及
线路的可靠性模型均采用两状态模型，即正常状态
和故障状态。 设元件（电源和线路）的无故障工作时
间和平均修复时间均服从指数分布，用随机变量
Xzt = ［X1，X2，…，Xn］表示元件状态，其概率密度函
数为：

f（Xj= xj）=
pj xj=1，元件故障
1-pj xj=0，元件正正 常 （4）

其中，j=1，2，…，n；n 为系统元件个数；Xj 为第 j 个元
件的状态变量；xj 为第 j 个元件状态变量的取值；pj

为第 j 个元件的故障概率。
电力负荷具有时变性，长期实践验证，随机潮

流计算中负荷的有功功率和无功功率的随机模型
符合正态分布，其概率密度函数为：

f（P）= 1
2π姨 σP

exp - （P-μP）2

2σ2
P

P - （5）

f（Q）= 1
2π姨 σQ

exp - （Q-μQ）2

2σ2
Q

k - （6）

其中，μP、μQ 分别为负荷有功功率、无功功率的均值；
σP、σQ 分别为负荷有功功率、无功功率的标准差。

2 抽样方法

2.1 拉丁超立方抽样法
拉丁超立方抽样法使抽样点的分布具有均匀

性，从而能够快速地收敛。 设随机变量抽样 N 次，拉
丁超立方抽样将其累积分布函数的纵轴分成 N 个
等间距，每个等区间的宽度为 1 ／ N，在每个区间均
匀分布抽取一个随机数作为抽样值。

设 J 维随机变量 X1、X2、…、XJ，Xj 为其中任一
随机变量，Xj 的累积分布函数为 Fj；设各变量相互
独立，xji 为第 j 个变量的第 i 次抽样值。 先产生每一
列是（1，N）整数随机序列的 N × J 维矩阵，mij 为其 i
行 j 列元素；再产生每个元素服从均匀分布 U（0，1）
的 N × J 维矩阵，uij 为其 i 行 j 列元素。 则拉丁超立
方抽样结果为：

xji=F -1
j

mij-uij

Nc " （7）

其中，j＝ 1，2，…，J；i= 1，2，…，N。
2.2 改进的重要抽样方法

根据式（4），元件状态的直接抽样步骤如下。
a. 直接抽样服从均匀分布 U（0，1）的随机数 μji。
b. 如果 μji≤pj，则 Xj=1，元件故障；否则 Xj=0，

元件正常。
重要抽样用于电力系统可靠性评估时，主要是

为了避免对元件无故障状态的抽样。 与电力系统可
靠性评估不同，随机潮流计算不能只抽样元件的故
障状态。 本文提出结合拉丁超立方抽样的改进重要
抽样方法，抽样过程如下：

a. 拉丁超立方抽样服从均匀分布 U（0，1）的随
机数；

b. 根据重要抽样概念，采用将元件故障概率乘
以最优乘子的重要概率密度函数，以改变元件状态
被抽取的概率。

由建立的系统随机变量概率分布模型可知，风
速、光伏电池出力及负荷是连续概率分布，电源和
线路的随机故障是离散概率分布。 根据其不同特
点，对连续概率分布的随机变量采用拉丁超立方抽
样，对离散概率分布的随机变量采用改进的重要抽
样方法。

3 随机变量的抽样建模

设系统中有 n1 个风电场，n2 台风力发电机，n3

个光伏电池，n4 个非分布式电源，n5 条线路，n6 个负
荷点。
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3.1 随机变量的拉丁超立方抽样建模
风电场的输出功率模型取决于风速模型、每台

风力发电机的出力模型及每台风力发电机的可靠
性模型。 对于规模较小的风电场，在假设各风力发
电机安装位置的地貌基本一致且忽略尾流效应的
情况下，认为坐落在同一风电场的不同风力发电机
具有几乎相同的风速、风向 ［22 鄄 23］，进而假设同一风
电场内所有风力发电机在相同时间段内的风速和
风向相同。 根据反变换法，由式（1）得到：

x= 1- exp - v
c! "k# $ （8）

其中，x 为服从均匀分布 U（0，1）的随机数。
由此，风速转化为用均匀分布 U（0，1）的随机

数来模拟。 系统中有 n1 个风电场，则需抽样均匀分
布的随机变量个数为 J1 = n1，由式（7）得出其拉丁超
立方抽样结果为：

xji= mij-uij

N
（9）

其中，j＝ 1，2，…，J1；i= 1，2，…，N。
由此，第 j 个风电场的第 i 次抽样得到的风速

值为：
vji= cj（- ln xji）1 ／ kj （10）

其中，kj、cj 为第 j 个风电场的风速 Weibull 分布参数。
由每小时的风速抽样值，再根据式（2）计算出

风力发电机正常状态下的出力。
根据式（3），在一定时间段内光伏电池的出力

用 Beta 分布的随机数来模拟。 系统需抽样 Beta 分
布的随机变量个数为 J2 = n2，由式（7）得出其拉丁超
立方抽样结果为：

xji=Be-1
mij-uij

N! " （11）

其中，j = J1 + 1，J1 + 2，…，J1 + J2；i = 1，2，…，N；Be-1（）
为 Beta 分布逆变换计算，其参数等于一定时间段内
的光照强度 Beta 分布参数。

由此，在一定时间段内第 j 个光伏电池的第 i
次抽样得到的正常状态下出力为：

PPV，ji= xji Pm，ji （12）
其中，Pm，ji 为一定时段内第 j 个光伏电池的最大出
力。

根据式（5）和式（6），负荷的不确定性用正态分
布的随机数来模拟。 系统需抽样正态分布的随机变
量个数为 J3 = 2n6，由式（7）得出其拉丁超立方抽样
结果为：

xji=Nor -1
mij-uij

N! " （13）

其中，j= J1 + J2 + 1，J1 + J2 + 2，…，J1 + J2 + J3；i= 1，2，…，
N；xji 为第 j 个负荷的第 i 次抽样值；Nor -1（）为正态

分布逆变换计算，其参数为负荷的 μP、σP 及 μQ、σQ。
3.2 随机变量的改进重要抽样建模

利用提出的改进重要抽样法，对系统的电源和
线路状态进行抽样，对应需抽样的随机变量个数为
J4 = n= n2 + n3 + n4 + n5。

a. 拉丁超立方抽样的结果与式（9）相同，但其
中 j= J1 + J2 + J3 + 1，J1 + J2 + J3 + 2，…，J1 + J2 + J3 + J4。

b. 设电源和线路状态的重要概率密度函数为：

f ′（Xji= xji）=
λi pj xji=1，元件故障
1-λi pj xji=0，元件正正 常 （14）

其中，λi 为最优乘子。
根据本文考虑的随机因素，随机潮流计算结果

与风速、光伏电池出力、负荷、电源和线路状态有
关。 前 3 个随机变量已采用拉丁超立方抽样，由此
可近似认为随机潮流计算结果函数为 Y（Xzt）。 重要
抽样是在保持原有样本均值不变的条件下，改变现
有样本空间的概率分布，则有：
E（Y）=鄱

XｚtΩ
Y（Xzt）f（Xzt）=E（Y′）=鄱

XｚtΩ
Y′（Xzt）f�′（Xzt）（15）

其中，Ω 为状态空间，由 xji= 0、xji= 1 组成；Y′（Xzt）为
重要概率密度函数下的随机潮流计算结果函数。

设有：
f ′（Xzt）= a f（Xzt） （16）

a=
λi xji=1，元件故障
1-λi pj

1-pj
xji=0，元件正

正
)
))
(
)
)
)
*

常 （17）

则有：

Y′（Xzt）= Y（Xzt）
a

（18）

求取最优乘子 λi 有基于方差最小法和基于交
叉熵最小法。 本文为了简易性，并考虑到电力系统
的实际情况，采用文献［24］中 λi 的求取方法。 利用
λi 值修正一定抽样次数的随机潮流计算结果，修正
过程为：根据电源和线路的状态，利用式（17）求得 a
值，将其代入式（18）得到计算结果的修正值。

引入反映计算精度的变异系数，定义为：

CV= D（Y）
NE2（Y）姨 （19）

其中，CV 为变异系数；D（Y）为方差；E（Y）为均值。

4 含分布式电源的随机潮流计算

由随机变量的抽样建模产生随机数据，以模拟
考虑的随机因素，再在确定性潮流计算的基础上进
行含分布式电源系统的随机潮流计算。
4.1 确定性潮流计算方法

本文采用牛顿拉夫逊法进行确定潮流计算。 在
确定性潮流计算中，当分布式电源的无功控制方式
为恒功率因数控制时，可作为 PQ 节点处理。 接入电
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网的风力发电系统通过风电机组中电容器的自动
投切，可使功率因数恒定不变。 与风力发电类似，光
伏发电系统也可由电容器组来保证功率因数基本
为常数。 因此，风力发电系统和光伏发电系统均可
简化处理为 PQ 节点。
4.2 随机潮流计算步骤

拉丁超立方抽样适用于相互独立的多维随机
变量，也适用于相互关联的多维随机变量。 本文在
考虑系统各随机变量相互独立的情况下，含分布式
电源系统随机潮流的计算步骤如下。

a. 求出风速 Weibull 分布的参数 k、c，及某一
时段内光照强度 Beta 分布的参数 α、β。

以小时平均值统计某地某年内的风速及光照
强度数据。 认为在全年 8 760 h 的时间段内风速服
从 Weibull 分布，求出该组风速 8 760 个数值的均值
μ 和标准差 σ，再由式（20）求得 k、c。

k= σ
μμ "-1.086， c= μ

Г（1+1 ／ k）
（20）

认为每天的每个相同时间段内，光照强度服从
相同的 Beta 分布。 按其所处每天的时段来划分，形
成 24 组，每组 365 项数据。 求出每组光照强度的均
值 μ 和标准差 σ，再由式（21）求得 α、β。

α=μ μ（1-μ）
σ2 -- $1 ， β= （1-μ） μ（1-μ）

σ2 -- &1 （21）

取每一组光伏电池输出功率的最大值作为该
时间段内的最大出力 Pm。

b. 输入系统基准状态的数据、正态负荷数据、
分布式电源参数、电源和线路的故障概率等；设置
最优乘子的初值、最大抽样次数 Nmax、计算精度、最
优乘子修正间隔τ；令最优乘子修正次数 i = 0，抽样
次数初值 N0 =τ。

c. 根据考虑的系统随机因素，统计需抽样的随
机变量总个数为 J，用第 3 节方法对随机变量进行
抽样建模。

d. 抽样数据，得到τ× J 维抽样矩阵；形成每次
抽样的系统网络拓扑及输入数据，如果某次抽样出
现线路故障，则程序改变网络拓扑结构；再用牛顿
拉夫逊法对每次网络进行确定性潮流计算；然后用
λi 值修正计算结果。

e. 判断是否满足 Ni > Nmax 或是否满足计算精
度，若是，则结束计算，并统计测试点的概率分布；
否则，继续下一步骤。

f. 修正 λi，令 λi 修正后的值为 d；再令 i = i + 1，
Ni=Ni+τ，λi= d；然后转到步骤 d。

5 算例分析

本文由 Homer 软件提供风速和光照强度历史

数据。 风力发电机参数为 PN= 2 MW，vci = 3 m ／ s，vN=
10.5 m ／ s，vco = 22 m ／ s，k = 2.25，c = 4.5。 光伏电池参
数如表 1 所示。 在配置 G2020 处理器、1.95 G 内存
的计算机上，用软件 MATLAB 编制随机潮流计算程
序。 算例选用 13:00—14 :00 时间段的光照参数，设
τ=500。

5.1 Wood and Woollenberg 6 节点系统
对 Wood and Woollenberg 6 节点系统 ［25］在没

有加入分布式电源及不考虑线路随机故障下，分别
采用本文组合抽样法、直接抽样法进行随机潮流模
拟计算，以文献［12］基于 UT 法随机潮流计算得到
的 4 节点电压标准差为计算精度。 由表 2 可知，组
合抽样法得到的节点电压均值与文献［12］、直接抽
样的差值小，表明了本文方法的正确性，均值的相
对误差左、右 2 列数据分别为文献［12］、直接抽样
法的均值与本文组合抽样法均值的相对误差，表中
均值为标幺值。

5.2 IEEE14 节点系统
在 IEEE 14 节点系统的节点 9 接入由 20 台风

力发电机组成的风电场，节点 14 接入由 20 个光伏
电池组成的光伏发电系统 。 设电压合格范围为
（0.95，1.05）p.u.。

a. 接入分布式电源的功率因数取 0.93，考虑线
路随机故障下，采用本文方法对不同抽样次数下得
到的线路 2-4 有功潮流的最大值、均值、标准差及

时间段 α β Pm ／ kW
07:00—08:00 0.538 1.287 32.53
08:00—09:00 0.862 1.947 250.32
09:00—10:00 1.862 1.578 497.65
10:00—11:00 1.889 1.477 720.15
11:00—12:00 1.999 1.299 938.48
12:00—13:00
13:00—14:00
14:00—15:00
15:00—16:00
16:00—17:00
17:00—18:00
18:00—19:00

2.034
1.886
1.906
2.119
2.016
1.884
1.537

1.251
1.141
1.141
1.474
1.507
1.732
1.654

1060.40
1144.70
1123.60
1087.90
945.96
751.95
473.51

表 1 光伏电池的参数
Tab.1 Parameters of photovoltaic cell

节
点
号

文献［12］ 直接抽样法 本文组合抽样法

均值 标准差 均值 标准差 均值 标准差 均值的相
对误差 ／ %

1 1.050 0 0 1.050 0 0 1.050 0 0 0，0
2 1.050 0 0 1.050 0 0 1.050 0 0 0，0
3 1.070 0 0 1.070 0 0 1.070 0 0 0，0
4 0.989 4 0.0017 0.985 5 0.0017 0.984 7 0.0017 0.48，0.08
5 0.985 4 0.0019 0.982 8 0.002 2 0.9821 0.0014 0.33，0.07
6 1.004 4 0.0015 1.002 3 0.0017 1.0018 0.0010 0.26，0.05

表 2 不同随机潮流计算方法的计算结果
Tab.2 Results of different probabilistic

power flow calculation methods
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变异系数进行比较，结果见表 3，表中最大值、均值
为标幺值。 由表 3 可见，有功潮流的标准差和变异
系数随抽样次数的增大迅速减小，且有功潮流的最
大值、均值的变化都较小；当抽样次数为 5 000 时，
标准差和变异系数均较小，就能达到一般工程计算
的要求。 这表明了本文方法具有良好的收敛性。

b. 进一步对 4 种情况进行随机潮流模拟计算：
Case1 为没有接入分布式电源，没有考虑线路随机
故障；Case2 为没有接入分布式电源，考虑线路随机
故障；Case3、Case4 为考虑线路随机故障下，接入分
布式电源的功率因数分别为 0.93、0.745。 以平衡点
有功出力、节点 9 电压、线路 9-14 潮流为测试点，
计算结果如表 4 及图 1 所示，表中电压最大值、电
压最小值、电压均值、无功潮流均值及图中平衡点
有功出力 Pp、线路 9-14 有功潮流 P9-14、无功潮流
Q9-14 为标幺值。

由表 4 的 Case1 可知，系统没有接入分布式电
源且不考虑线路故障时，节点 9 电压的变化在合格
范围内；由表 4 的 Case2 可知，考虑线路故障时节
点 9 电压越限的概率为 0.11%，平衡点有功出力越
限的概率增加了 0.15%，节点 9 电压、线路 9-14 无
功潮流的标准差均增大，表明线路随机故障对系统
潮流分布的影响不容忽视。

由表 4 的 Case3、Case4 可知，当接入的分布式
电源功率因数由 0.93 降低为 0.745 时，节点 9 电压
越限的概率增加了 0.86%，节点 9 电压的标准差增
大了 25%，线路 9-14无功潮流的标准差增大了 40%。
这表明接入分布式电源的功率因数大小对系统电
压质量的影响大，充足的无功补偿能有效克服分布

式电源并网导致的系统电压波动。
5.3 IEEE57 节点系统

在 IEEE57 节点系统的节点 16 接入由 80 台风
力发电机组成的 4 个风电场，节点 17 接入由 80 个
光伏电池组成的 4 个光伏发电系统。 正态分布的负
荷波动标准差取 10%，分布式电源的功率因数取
0.93。 分别采用本文组合抽样、直接抽样的蒙特卡罗
模拟法计算随机潮流，以节点 16 电压为测试点，计
算时间见表 ５，表中潮流均值为标幺值。 由表 5 可
知，当反映计算精度的变异系数达到相等时，组合抽
样比直接抽样所需抽样次数大幅减少，模拟计算时
间也明显减少，表明了组合抽样在计算效率上具有
显著优势。

6 结论

含分布式电源系统随机潮流模拟计算中，随机
变量多，且概率分布不同。 为了减小方差，本文提出

抽样次数 最大值 均值 标准差 变异系数

1000 0.936 5 0.417 5 0.176 8 13.391×１０－3

3 000 0.964 8 0.426 3 0.155 3 � 6.651×１０－3

5 000 0.975 7 0.426 2 0.078 8 � 2.615×１０－3

7 000 0.980 5 0.4261 0.078 2 � 2.194×１０－3

10 000 0.980 7 0.4261 0.077 8 � 1.826×１０－3

表 3 随机潮流计算的收敛速度
Tab.3 Convergence speed of probabilistic

power flow calculation

参数 Case1 Case2 Case3 Case4
有功出力越限次数 � �65 � �80 0 2

电压越限次数 � �0 � �11 13 99
电压最大值 � �1.062 1 � �1.069 4 1.059 0 1.045 8
电压最小值 � �0.975 2 � �0.947 7 0.954 6 0.867 0
电压均值 � �1.008 1 � �1.009 4 1.013 5 0.991 6

电压标准差 � �0.012 0 � �0.012 5 0.012 8 0.016 0
无功潮流均值 -0.008 6 -0.008 7 0.018 2 0.062 9

无功潮流标准差 � �0.036 0 � �0.036 6 0.042 0 0.058 8

表 4 不同情况下的随机潮流计算结果
Tab.4 Results of probabilistic power flow
calculation under different conditions

0

0.15

0.30

概
率

0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06
电压模值 ／ V

0

0.04

0.08

概
率

-1 0 1 2 3 4
Pp

（a） 节点 9 电压和平衡点有功出力概率

0

0.2

0.4

概
率

-0.35 0 0.35
P9-14

0

0.2

0.6

概
率

-0.2 -0.1 0 0.1
Q9-14

（b） 线路 9-14 的有功潮流和无功潮流概率

0.4

0.2

图 1 分布式电源功率因数为 0.93 时的随机潮流
Fig.1 Probabilistic power flow when distributed

generation power factor is 0.93

抽样方法 抽样次数 均值 标准差 变异系数 计算时间 ／ s
组合抽样 10 000 1.012 9 0.013 0 1.283 4×１０－４ 312
直接抽样 61 153 1.012 5 0.013 2 1.283 4×１０－４ 1 972

表 5 不同抽样方法的计算时间比较
Tab.5 Comparison of calculation time between

different sampling methods
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了基于组合抽样的蒙特卡罗模拟法，对连续概率分
布的负荷、分布式电源出力采用拉丁超立方抽样，
对离散概率分布的电源和线路随机故障采用改进
的重要抽样方法。 算例分析得到如下结论：

a. 本文提出的组合抽样方法可显著提高蒙特
卡罗模拟的收敛速度，减少计算时间，适合用于含
分布式电源系统随机潮流的模拟计算；

b. 线路随机故障对系统潮流分布有明显的影
响，如果忽略其影响，将会造成较大误差。
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Probabilistic load flow calculation based on combination sampling
for power system containing distributed generations

PENG Hanmei，CAO Yijia，HUANG Xiaoqing，LUO Cong
（College of Electrical and Information Engineering，Hunan University，Changsha 410082，China）

Abstract： Since there are multiple random variables in the probabilistic power flow calculation of power
system containing distributed generations，a Monte Carlo simulation method based on combination sampling
is proposed，which applies different sampling methods according to the different characteristics of random
factors and considers the influence of random line fault. A probability distribution model is built with
the random factors as random variables. In order to reduce the variance and improve the calculation
efficiency，Latin hypercube sampling is adopted for loads and distributed generation outputs，which have
continuous probability distribution，while the improved importance sampling method combined with Latin
hypercube sampling is adopted for random power source and lines faults，which have discrete probability
distribution. The sampling models are established for system random variables. IEEE 14鄄bus system and
IEEE 57鄄bus system containing distributed generations are analyzed and results show that the proposed
method is effective and has good convergency.
Key words： probabilistic load flow； distributed power generation； combination sampling； Latin hypercube
sampling； importance sampling； models
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Status and prospect of state estimation for power system
containing renewable energy

ZHAO Junbo，ZHANG Gexiang，HUANG Yanquan
（School of Electrical Engineering，Southwest Jiaotong University，Chengdu 610031，China）

Abstract： As the renewable energy sources are integrated into power system，their characteristics should be
considered in the further research of power system state estimator. The processing of system topology and
the methods of system observability are reviewed. The grid鄄connection models of renewable energy sources
are classified and introduced while the state estimation methods of power system containing renewable
energy sources are classified and introduced according to the grid鄄connection modes of renewable energy
sources. The research status of traditional bad data identification is summarized，based on which，the
problems existing in the bad data identification of power system containing renewable energy sources are
analyzed and the possible solutions are proposed. The research directions concerning the modeling of power
system containing renewable energy sources，its state estimation algorithms and its bad data identification are
prospected.
Key words： electric power systems； renewable energy； grid鄄connection； models； state estimation；
observability analysis； bad data identification
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