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0 引言

电力变压器是电力系统中的重要设备，保证其
稳定可靠运行至关重要 ［1］。 随着生产制造工艺的提
升和改进，电力变压器的结构更加复杂化、故障类型
更加多样化。 及时准确地定位故障发生部位，了解故
障发生原因，进而执行维修活动是确保电力变压器
安全稳定运行的关键，故障诊断方法的研究与应用
则为其提供了重要的基础和保障。 目前，在工程实
践中较为常见的故障诊断方法是采用改良三比值法
对油中溶解气体进行分析，这也是电力变压器故障
诊断最方便有效的方法之一。 然而，该方法在分类
和边界确定方面过于绝对化，致使边界重叠情况发
生。 针对上述问题，国内外研究学者尝试将机器学习
方法以及统计学方法（如支持向量机 ［2］、人工神经网
络［3］、模糊理论［4］等）用于故障诊断，并取得了一定的
诊断效果。

然而，目前的故障诊断方法考虑因素较为单一，
并未充分利用电力变压器的检修历史、缺陷信息、家
族质量史以及全面运行工况等状态信息［5］。 同时，数
据监测技术的局限性以及知识的不精确性等原因致
使信息具有模糊性、随机性等特征，进而导致电力变
压器故障诊断的准确性和时效性远未达到实际应用
的要求。 此外，电力变压器整体及内部构造的复杂

性以及部件 ／系统老化和失效模式演化的非线性、
不稳定性等原因，使其故障诊断存在诸多的不确定
性［6］。 且随着量测设备制造工艺的提高及种类的增
多，大量且各式量测设备（如传感器）被部署在变压
器上用于实时状态信息的监测，监测数据呈指数级
增长 ，其数据量已经达到 TB （TeraByte）甚至 PB
（PetaByte）级别。 上述故障诊断方法中高维数据的处
理、有效特征的提取以及存在的各种不确定性等问
题，是电力变压器故障诊断领域亟需解决的难题
之一。

深度置信网络 DBN（Deep Belief Nets）是深度
学习模型中的一种，是在非监督数据上建立多层神
经网络的一个有效方法 ［7］，其在处理高维、非线性数
据的特征提取方面具有显著优势，可以用来更好地
分类，进而提高分类的正确率。 同时，Dempster鄄Shafer
（D鄄S）证据理论适用于多源信息的融合分析，进而可
以解决单一信息导致故障诊断中存在的信息不确定
性等问题［8鄄9］。

综上所述，本文充分计及两者的优点和弥补现
有故障诊断方法的不足，拟将 DBN 与 D鄄S 证据理论
相结合，构建多级决策融合模型，逐步找出故障原
因。 最后，通过仿真实验验证了所提方法对于电力
变压器故障诊断的有效性。

1 DBN 的基本原理

DBN 方法由多伦多大学的 Geoffrey Hinton 教
授［10］在 2006 年提出，该方法已经成功应用于分类问
题，而且表现出一定的优势，是当前国际上机器学习
研究的热点领域［11］。

本质上，DBN 是在无标签数据和标签之间建立
一个联合概率分布，是一个概率生成模型。 从其结构
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来看 ，DBN 主要是由多个受限玻尔兹曼机 RBM
（Restricted Boltzmann Machine）堆栈构成。 其模型
训练采用逐层无监督学习的方式进行，从而解决了
传统神经网络方法对于多层网络训练不适用的问
题。 此外，DBN 方法集数据特征提取和分类于一体，
具有一定的普适性，同时可以有效地避免发生维数
灾难以及诊断能力不足等问题 ［9］。 文献［9，11］已经
对 DBN 方法在大数据量特征提取方面的优势给出了
充分验证，本文不再与其他方法进行比较说明。 DBN
模型的建立主要包括预训练和调优 2 个过程［11鄄12］，下
文主要对这 2 个过程做简要介绍。
1.1 预训练

RBM 是 DBN 的基础，其结构如图 1 所示。 从图
1 中可以看出，RBM 由一个显层 v 和一个隐层 h 组
成，且每层中的各神经元无连接，层与层之间的神经
元全连接。 预训练的作用是计算得到模型参数的初
始值，其基本思想是：自底层向上无监督地学习每层
RBM，单次只训练一层 RBM，然后将该层 RBM 输出
的结果作为其高一层的输入。 预训练所需要获得的
模型参数是层间连接权值矩阵以及每层各神经元的
偏置值。

假设 RBM 的 v 层有 N 个显神经元（显元），h 层
有 M 个隐神经元（隐元），且显元和隐元均服从伯努
利分布。 对于一组给定状态下的（v，h）值，计算 RBM
的能量公式为：

E（v，h |θ）=-鄱
i＝1

�N
aivi-鄱

j＝1

�M
bjhj-鄱

i＝1

�N
鄱
j＝1

�M
viWijhj （1）

其中，vi 为第 i 个显元的状态；hj 为第 j 个隐元的状
态；参数 θ  ｛Wij，ai，bj｝，Wij、ai、bj 分别为显元 i 与隐
元 j 之间的连接权值、显元 i 的偏置阈值、隐元 j 的
偏置阈值。

对式（1）所示能量函数指数化和正则化后可以
得到（v，h）的联合概率分布为：

P（v，h |θ）= e-E（v，h|θ）
Z（θ）

（2）

其中，Z（θ）=鄱
v，h

e-E（v，h|θ） 为归一化因子或配分函数，其

计算的结果是显元和隐元集合所有能量指数的和。
同时，对隐元的所有能量指数求和，可以得到显元集
合的边缘分布如下：

P（v |θ）= 1
Z（θ）鄱h

�e-E（v，h|θ） （3）

为了使显层概率分布与训练数据符合，参数 θ

的求解是关键之一。 可以通过最大化边缘分布在训
练集上的对数似然函数求解参数 θ，详细的推导过程
本文不再展开，具体可以参考文献［10］。
1.2 调优

在无监督贪婪预训练之后，可以得到每层 RBM
的初始参数，从而形成了 DBN 的初始框架。 然后需
要进一步优化各层网络的参数，使得网络的判别性
能更好。 调优的基本思想是自顶层而下的监督学习
过程，利用已添加标签的数据进行训练，利用径向基
函数（BP）神经网络算法对 DBN 模型的连接权值和
偏置阈值进行反向微调，最终使网络达到全局最优。

2 D鄄S 证据理论基本原理

哈佛大学的 A. P. Dempster 教授于 1967 年提
出证据理论，后经其学生 Glenn Shafer 加以扩充和
发展，D鄄S 证据理论由此而来 ［13 鄄 14］。 此后，随着工程
领域中传感器的大量使用，有效处理多源信息使得
D鄄S 证据理论被广泛应用。

为了描述和处理来自多源监测数据的不确定
性，D鄄S 证据理论中使用了基本概率分配函数、信任
函数及似然函数等概念。

a. 基本概率分配函数。
专 为 D鄄S 证据理论的基本框架，由互不相容的集

合组 θ 的幂集（2θ）构成了命题集合。 基本概率分配
函数 m 是 2 θ ［0，1］的映射，且对于不可能事件有
m（θ）≠0 以及对 专 中全部元素的基本概率之和为 1，
即 鄱

A奂专
m（A）=1。

b. 信任函数。
对于坌A奂专，信任函数定义为 A 中所有子集对

应的基本概率之和，即 Bel（A）=鄱
B奂A

mi（B）。

c. 似然函数。
似然函数表示不否定 A 的信任程度，用 pl 表示

如下：
pl（A）=1-Bel（A）= 鄱

B奂专
m（B）-鄱

B奂A
m（B）=

� 鄱
B∩A≠

m（B） （4）

d. 焦元与内核。
对于坌A奂专，若 m（A）>0，则称 A 为信任函数

Bel 的焦元；内核则是识别框架 专 中所有焦元的并集。
e. 组合规则。
对于同一个证据，当其具有 2 个或多个不同的

概率分配函数时，需要对它们进行组合；对于坌A奂
专，识别框架 专 中的有限个 mass 函数 m1、m2、…、mn

的合成规则为：
（m1茌m2茌…茌mn）（A）=K-1 鄱

A1∩A2∩…∩Ai=A
Π

1≤ i≤ n
�mi（Ai）（5）

其中，K 为冲突因子，其计算公式如式（6）所示。

A

h1 h2 h3 … hM

v1 v2 v3 … vN

h

v

WMN

图 1 RBM 结构图
Fig.1 Structure of RBM

李 刚，等：基于多级决策融合模型的电力变压器故障深度诊断方法第 11 期



� �� � � �K=1- 鄱
A1∩A2∩…∩Ai=

� Π
1≤i≤n

mi（Ai）=

鄱
A1∩A2∩…∩Ai=

� Π
1≤i≤n

mi（Ai） （6）

f. 判决规则。
m（A1）-m（A2）>ε1 ε1>0
m（专）<ε2 ε2>0
m（A1）>m（专
专

）
（7）

其中，A1 为判断结果；ε1、ε2 为事先设定的阈值。

3 电力变压器故障深度诊断模型

3.1 变压器故障机理分析
电力变压器在实际运行过程中可能会受到一种

或多种应力作用，进而导致其出现各种异常现象，将
发生异常的电力变压器作为数据源之一，从中获取
相关故障数据，利用数据驱动的方法对其进行故障
诊断，是目前较为广泛使用的方法。

电力变压器故障诊断的数据来源具有多样性、
复杂性以及不确定性等特征。 根据多源信息融合分
层决策模型的要求，对电力变压器故障诊断实施多
源信息融合，其分类过程是一个从宏观到微观、由故
障部位到故障原因的逐级分类过程。 从目前电力系
统运行的历史统计记录来看，外部短路、绝缘受潮、
分接开关触头接触不良等故障出现次数最多，故障
频发部位的次序大致为绕组、铁芯、分接开关、套管、
绝缘油、冷却系统、保护装置、测示系统、油箱［15］。 以
绕组为例，其故障又分为绕组过热、绕组变形、绕组
断线以及绕组匝间短路等。 电力变压器部分故障部
位及原因如图 2 所示。

3.2 变压器 DBN 特征提取和分类过程
利用 DBN 方法对电力变压器进行特征提取和

故障分类，其过程主要包含以下 6 个步骤：获得需要
进行特征提取和分类的变压器源数据；根据需要，定
义类别并添加标签；对数据进行［0，1］标准化处理，
并将处理后的数据按一定的量化规则分为训练集和
测试集；建立一个多隐藏层的 DBN 模型，根据样本
维数确定 DBN 模型的输入层神经元个数，使用训练
集对 DBN 模型进行无监督逐层训练；根据所要划分

的类别数，确定 DBN 模型的输出层神经元个数，利
用 BP 神经网络算法对 DBN 模型的连接权值和偏置
阈值进行反向微调；用测试集对模型进行测试。 DBN
特征提取和分类模型示意图如图 3 所示。

３.3 变压器 D鄄S 证据理论中概率分配函数的定义
在 D鄄S 证据理论中，概率分配函数并没有明确定

义，因此，根据不同场合和需求合理确定基本概率值
是实际应用的关键。 本文将 DBN 输出结果作为证据
之一，其基本概率值计算如下：

m（Ri）=y（Ri） ／ 鄱
i＝1

�N1

y（Ri）+En' ( （8）

其中，y（Ri）为 DBN 模型的输出结果；En 为网络训练

的误差，且 En = 1
2 鄱（tj - yj）2 ，tj、yj 分别为 DBN 模型

的期望输出值和实际输出值；Ri（i =1，2，…，N1）为故
障类别；Ｎ1 为故障类别的总数。

其他实验结论作为证据时，一般采用专家经验
与故障数据统计分析结果确定其基本概率赋值。
3.4 变压器多级决策故障诊断模型

文献［16］虽然也提出利用改进的 BP 神经网络
与 D鄄S 证据理论结合构建多层决策模型，但其考虑
的实验参数仅限于油中溶解气体分析（DGA）数据，
且 BP 神经网络存在诸多局限性。 考虑到模型的泛
化能力和可靠性，同时结合前文分析，本文在文献
［16］的基础上提出一种基于 DBN 和 D鄄S 证据理论
的大型变压器故障诊断方法。 变压器多级决策故障
诊断模型如图 4 所示，进而逐步分析变压器的故障
部位及故障的具体原因。

a. 第 1 级决策融合。
在第 1 级决策融合过程中，首先利用获取的大

量数据构造训练样本来训练 DBN 模型（具体的训练
过程参考第 3.2 节内容）。 然后，利用训练好的 DBN
模型对待诊断数据进行诊断，并获得诊断结果。 此
外，为了解决模型及数据存在的不确定性问题，还需
要尽可能获得在不影响变压器正常运行时的其他相
关证据，利用 D鄄S 证据理论融合所有证据，获得第 1
级决策融合的最终结论。 综上，可以将第 1 级决策融
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合中故障部位的目标识别框架定义为：F = ｛F1，F2，
F3｝，其中 F1、F2、F3 分别表示变压器故障部位发生在
绕组、油纸绝缘、铁芯。

b. 第 2 级决策融合。
通过第 1 级决策融合基本可以锁定故障发生的

部位，但具体的故障原因并不能确定。 因此，需要继
续寻找关于故障原因更确切的证据来支持第 2 级决
策融合，从而得到具体故障原因的诊断结论。 第 2 级
决策过程的目的是对第 1 级融合中 F1、F2、F3 的故障
原因进行细化。 因此，将第 2 级决策融合中故障原因
的目标识别框架设为 C= ｛C1，C2，…，Ci｝，Ci 表示故障
具体原因为绕组过热、绕组变形等。 针对不同故障部
位分别训练 DBN，对细分故障原因进行初步判定，然
后结合相关的电气及实验结论以及变压器维修记录
等信息，对第 2 级各证据进行 D鄄S 证据理论融合推
理，得到最终诊断结果。
3.5 算法流程

通过以上分析，本文进行多级决策融合的算法
流程图如图 5 所示。

具体步骤如下：
a. 重构原始数据并为类别添加标签；
b. 将待训练的数据统一标准化处理（一般采用

［0，1］归一化处理），按一定比例定义训练集和测
试集；

c. 初始化 DBN 相关参数；

d. 使用训练集中的带标签数据训练各层 RBM，
得到并保存训练好的 DBN 模型；

e. 将待诊断数据输入训练好的 DBN 模型，得到
网络输出结果；

f. 根据式（8）计算网络输出的基本概率值，同时
根据专家经验等规则获取其他证据的基本概率值；

g. 根据式（4）—（6）计算各焦元的信任函数和似
然函数以及冲突因子 K；

h. 求得置信区间（Bel，pl），得到诊断结论；
i. 根据故障部位，重新构造 DBN 模型，按照步

骤 a— h 继续寻找更深入的故障原因；
j. 得到最终诊断结论。

4 故障诊断实例

4.1 数据集描述
本文根据所收集的近年来电力变压器故障数

据，得到绕组故障数据、油纸绝缘故障数据、铁芯故
障数据等几十项故障部位数据集。 具体参数包括变
压器型号、数据日期、运行信息（油温、负载等）、实验
数据（DGA、绕组直流电阻等）等参数。 其中每个数据
集后有具体的故障原因（或健康状态）。 此外，与该变
压器相关的历史数据、家族缺陷等数据作为相关证
据也一同获得。 以收集的廉州站主变压器（型号为
ODFPSZ-250000 ／500，容量为 250 MV·A，油重为 52.5
t）的绕组故障数据为例，其部分参量如表 1 所示。

为了简化并设计 DBN 所需要的训练和测试样
本数据，具体操作如下：选取同型电力变压器绕组、
油纸绝缘、铁芯 3 类故障数据样本，收集日期不做要
求。 在第 1 级决策融合中，从 3 类数据样本中各提取
包括 DGA 参量、局放量在内的 1500 组数据，并为其
添加标签，并按 14 ∶1 的比例提取并组成训练集 D1 和

图 4 变压器多级决策故障诊断模型
Fig.4 Multilevel decision model for transformer

fault diagnosis
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测试集 T1。 因此，D1 为一个 4200×11 阶的矩阵样本
空间。 在第 2 级决策融合中，需要针对不同故障部
位分别训练 DBN 模型。 本节仍以绕组部位故障数据
为例 ，对数据中的各故障原因添加标签 ，选取前
1400 组样本作为训练集 D21，其余作为测试集 T21，可
知 D21 为一个 1400×12 阶的矩阵样本空间。 其他构
造与绕组类似，这里不再赘述。 类别标签编码如表 2
所示。

第 1 级决策融合和第 2 级决策融合中的 DBN
模型采用经典的 5 层模型，第 1 级决策融合中 DBN
模型的最底层输入神经元数为 8，最顶层输出神经元
数为 3；第 2 级决策融合中 DBN 模型的最底层输入
神经元数为 8，最顶层输出神经元数为 4。 RBM 的最
大迭代次数为 100，学习率为 0.1，动量参数为 0.9。
4.2 仿真实验

针对该型号变压器在投入运行后不久发生异常
的情况，收集其 DGA 和局放量数据见表 3。

该异常经现场检测后确定故障部位发生在绕
组，由绕组过热引起。 由本文提出的电力变压器多
级决策故障诊断模型对故障数据进行分级决策融
合，其过程如下。

a. 第 1 级决策融合的证据空间为 E= ｛e1，e2｝，其
中证据 e1 是第 1 级 DBN 模型的诊断结果，e2 为故障
部位历史统计结果。

b. 将发现异常后的数据经归一化后输入训练好
的第 1 级决策融合的 DBN 模型中，得到网络实际输
出为（0.932 5，0.022 7，0.044 8），其期望输出为（1，0，
0）；然后根据式（8），获得关于证据 e1 对故障部位 F1、
F2、F3（分别对应绕组、油纸绝缘、铁芯故障）的基本概
率分配为（0.9292，0.0226，0.0446）。

c. 对于证据 e2，本文考虑 92 台该型号变压器近
几年故障发生部位的统计结果，可以得到证据 e2 对
故障部位 F1、F2、F3 的基本概率分配为（0.8030，0.0325，
0.0338）。

通过以上分析，得到第 1 级决策融合中证据 e1
和 e2 对故障部位的基本概率分配，具体如表 4 所示。

根据所获得的证据 e1 和
e2 以及其对故障部位的基本
概率值，利用 D鄄S 证据理论进
行融合处理，通过式（4）—（6）
计算得到冲突因子 K=0.8822，
各故障部位的信任度和似然
度如表 5 所示。

通过以上分析可以得
到，第 1 级决策融合的结论为：故障部位为绕组，其
不确定度为 0.000 4，信任区间为（0.983 4，0.983 8）。
观察表 5 可知，F1 经过第 1 级决策融合后，可靠度明
显提高。

d. 经过第 1 级决策融合之后，需要根据相应的
证据进一步识别和确定故障的具体原因。 第 2 级决
策融合关于绕组部位故障的识别框架为 C= ｛C1，C2，
C3，C4｝，Ci（i=1，2，3，4）代表绕组故障的具体原因，即
绕组过热、绕组变形、绕组断线、绕组匝间短路。 将相
应的气体数据归一化后输入训练好的第 2 级决策融
合的 DBN 模型中，得到网络输出为（0.7563，0.1536，
0.0251，0.0650），期望输出为（1，0，0，0）。 根据式（8），
同样可以获得证据 e3 对绕组故障原因 C1、C2、C3、C4 的
基本概率分配为（0.7244，0.1471，0.0240，0.0622）。

故障 Bel pl

F1 0.9834 0.9838
F2 0.0041 0.0045
F3 0.0083 0.0087

表 5 各故障部位的
信任度和似然度

Table 5 Confidence and
likelihood of each

fault location

状态
H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 CO CO2

投入 1.3×
10-5

4.5×
10-6

1.2×
10-6

5.4×
10-6 0 3×

10-4
3.603 ×
10-3 —

异常 2.5×
10-5

8.7×
10-5

4×
10-5

6×
10-5

5×
10-7

3.7521×
10-4

3.551×
10-3

2.3×
10-4

气体体积分数 局放
量 ／ pＣ

表 3 变压器投入与异常时 DGA 和局放量
Table 3 DGA and partial discharge value
when transformer is input and abnormal

多级融合故障诊断模型 故障类别 标签编码

第 1 级决策融合
绕组故障 （1，0，0）

油纸绝缘故障 （0，1，0）
铁芯故障 （0，0，1）

第 2 级决策融合

绕组过热 （1，0，0，0）
绕组变形 （0，1，0，0）
绕组断线 （0，0，1，0）

绕组匝间短路 （0，0，0，1）

表 2 类别标签编码
Table 2 Class label coding

故障原因
气体体积分数

局放量 ／ pC
H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 CO CO2

绕组过热 2.7×10-5 9.0×10-5 4.2×10-5 6.3×10-5 2.0×10-7 3.2654×10-4 3.19587×10-3 240
绕组变形 2.175×10-4 4.0×10-5 4.9×10-6 5.18×10-5 6.75×10-5 3.4845×10-4 3.23154×10-3 270
绕组断线 3.45×10-4 1.1225×10-4 1.95×10-5 5.15×10-5 5.975×10-5 3.7732×10-4 3.66126×10-3 234

绕组匝间短路 1.729×10-4 3.341×10-4 1.729×10-4 8.125×10-4 3.77×10-5 3.1125×10-4 3.32528×10-3 297

表 1 绕组故障样本数据
Table 1 Sample data of winding faults

证据
基本概率

不确定度
F1 F2 F3

e1 0.9292 0.0226 0.0446 0.0036
e2 0.8030 0.0325 0.0338 0.1307

表 4 第 1 级决策融合基本概率分配函数
Table 4 Basic probability assignment function

of first level decision fusion
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e. 对于证据 e4，采用 IEC60599 三比值诊断法作
为证据来源，统计 104 台该型号电力变压器故障原
因，得到证据 e4 对 C1、C2、C3、C4 的基本概率分配为
（0.6527，0.1348，0.0275，0.1259）。

通过以上分析，得到第 2 级决策融合中证据 e3 和
e4 对各故障原因的基本概率分配，具体如表 6 所示。

将证据 e3 和 e4 用 D鄄S 证据理论进行融合，根据
式（4）—（6）得到冲突因子 K = 0.6，则故障原因的信
任度和似然度如表 7 所示。

因此，第 2 级决策融合的结论为：故障原因是绕组
过热，其不确定度仅为 0.0024，信任区间为（0.8593，
0.8617）。 综合 2 级决策融合的结果可以得出，变压
器故障的具体部位为绕组，故障原因是绕组过热，该
诊断结果与现场检测结果一致，且可信度较高。 融
合前后结果对比如图 6 所示。

5 结论

在智能电网环境下利用先进的量测装置可以收
集电力变压器越来越多的监测数据。 针对影响电力
变压器故障发展的不确定性因素增多的实际情况，
本文提出了一种利用 DBN 和 D鄄S 证据理论相结合
的电力变压器综合多级决策诊断模型，DBN 对于大
量多源异构数据的特征提取具有很好的效果，D鄄S
证据理论在融合多证据方面也有很好的表现，仿真
实验证实了所提模型对提高电力变压器故障诊断正
确率的有效性，进而增加了故障诊断的可靠性。 本文
工作对进一步开展面向电力变压器的状态维护与健

康管理工作提供了可借鉴的方法，今后将在故障原
因的深度诊断以及多源异构数据驱动的全参数诊断
方面做进一步的研究。
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Deep fault diagnosis of power transformer based on
multilevel decision fusion model

LI Gang1，2，YU Changhai1，FAN Hui3，LIU Yunpeng2，SONG Yu1
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North China Electric Power University，Beijing 102206，China；
3. State Grid Hebei Electric Power Research Institute，Shijiazhuang 050011，China）

Abstract： A method combining deep confidence nets with D鄄S evidence theory is proposed to solve the deep
fault diagnosis problem of power transformer. A multi鄄level decision fusion model is established for fault
diagnosis of power transformer，by using deep confidence nets to extract and classify the characteristics of
multi鄄source information in faults of power transformer and using D鄄S evidence theory to solve the
uncertainties of fault diagnosis. Simulation is carried out with dissolved gases in transformer oil，partial
discharge value，historical fault data and family history of quality as samples，whose results show that the
proposed method is effective for fault diagnosis of power transformer，which has a large amount of multi鄄
source information.
Key words： power transformers； fault diagnosis； multi鄄source information fusion； deep belief nets； D鄄S
evidence theory； uncertainty analysis
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