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摘要#气象敏感负荷的逐年增长是夏季电网负荷不断攀升的重要原因#准确估算此类负荷功率对电网运行调
度'估计地区需求侧响应能力均有益处& 提出了改进典型相关分析方法#建立了负荷 气象非线性关联模型#
基于此可计算历史负荷数据中的气象敏感负荷功率& 建立了基于堆栈自编码器!?1'"的气象敏感负荷功率
估算模型#利用 ?1'的无监督学习提取日负荷曲线的降维特征#利用关联模型的计算结果作为有标签样本训
练估算模型的全连接层#从而由日负荷曲线直接获得气象敏感负荷功率曲线& 基于实际电网数据的算例结
果验证了所提方法的有效性&
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%>引言

随着全球变暖趋势愈演愈烈(国民生活水平的
不断提高#以空调为主的气象敏感负荷的用电功率
逐年攀升#$%&B年北京等部分地区的夏季空调耗电
占比甚至过半-&. $ 研究气象敏感负荷功率的估算问
题不仅能提高负荷功率模型的准确性#为夏季电网
的安全稳定运行提供调控依据#也能为需求侧响应
能力评估提供依据#具有重要的研究意义$

目前#对气象敏感负荷功率的估算按照研究目
标的不同#主要可分为适用于中长期估算的气象敏
感负荷年(月最大功率估算问题-$IE.及适用于中短期

的气象敏感负荷功率曲线估算 $ 类'按照研究方法
的不同#可分为传统的估算方法及采用机器学习模
型的估算方法$ 在气象敏感负荷功率曲线的估算问
题上#各种方法的总体思路均类似#即选取部分春秋
季代表日的日负荷功率曲线为基准#适当处理后计
算夏季基准负荷曲线#然后用夏季总负荷曲线减去
基准负荷后获得气象敏感负荷功率曲线$ 传统方法
以最大负荷比较法-#.及基准负荷比较法-L.为代表#
前者采用春季和秋季中气温不超过 $#|的日期的
日负荷曲线作为基准负荷曲线样本#但未考虑工作
日(节假日对气象敏感负荷的影响'后者选取春季和
秋季所有工作日的日负荷曲线为基准负荷曲线样

本#但其只考虑温度#未考虑湿度等其他气象因素的

影响$ 文献-B.以多种气象信息为限#确定基准负
荷日#并根据日最大负荷与各气象因素之间的相关
性关系确定熵权重系数#加权平均获得年基准负荷
曲线#是相对完善的改进方法$ 文献-"IM.分别采用
灰色预测及 S.神经网络模型等机器学习方法#利
用无气象敏感负荷的日负荷曲线预测夏季的基准负

荷曲线#进而对气象敏感负荷进行估算#此类方法的
优点是能较好地考虑到负荷的增长特性$

总体而言#上述估算方法均利用无气象敏感负
荷!如春秋季"的典型负荷曲线获得夏季基准负荷
曲线$ 然而实际情况下#由于负荷的复杂性和时变
性#夏季基准负荷曲线与春秋季负荷曲线可能不完
全一致#从而对气象敏感负荷估算的准确性产生不
利影响$ 为此#本文不求取基准负荷曲线#而是直接
基于实际负荷数据与气象信息之间的相关性#提出
改进典型相关分析方法构建负荷 气象非线性关联

模型#并通过辨识模型参数获得气象敏感负荷功率
曲线的历史样本$ 然后#考虑到实际应用时气象数
据有可能缺失的情况#进一步提出了基于堆栈自编
码器 ?1'!?+4*X)C 12+/I'5*/C),"的气象敏感负荷功
率估算模型$ 利用 ?1'的无监督学习提取总负荷
曲线的降维特征#利用历史样本有监督地训练估算
模型的全连接层#以根据日负荷曲线直接获得当前
日的气象敏感负荷功率曲线$ 本文所提方法综合考
虑了各类影响因素#且尽可能地减少了人为假设#实
际电网负荷数据的算例结果验证了本文所提方法的

有效性$

&>基于改进典型相关分析的负荷 气象关联

模型

&9&>负荷功率的影响因素分析
为了从总负荷曲线中准确估算气象敏感负荷#
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需要对负荷功率变化的影响因素进行分析$ 负荷功
率的影响因素主要包括 E 类*$影响负荷长期增长
特性的因素#如文献-&%.提及的各种社会经济指
标'%影响负荷在同一日内不同时刻的功率变化的
因素#如用户的用电行为习惯!例如居民用户在工作
日晚上用电量大#在白天上班后用电量较少"'&影
响负荷在不同日同一时刻功率的变化因素#主要为
节假日与工作日用户的用电行为变化''气象因素$

为了准确地描述负荷功率与气象因素的相关

性#需要从总负荷功率中消除前 ! 类因素对负荷功
率的影响$

本文采用一元回归分析方法消除影响因素$$
基础负荷长期增长量可描述为*

#"T4D-Dj$K=& !&"

其中##"T4D-D为基础负荷长期增长量'$(& 为一元回
归参数$

利用每年的春秋季负荷数据估计回归参数#目
标函数为*

X$#X& -4,O3-5
&
= #

=

!-&
!$K!A& 0L!"

$[ ] !$"

其中#=为春秋季负荷样本数'K!(L!分别为第 !个样
本的时间及总负荷功率值$

获得回归参数后#任意 K时刻的消除影响因素
$的负荷功率为*

"7D23!K"j"D23!K"G!$K=&" !!"

其中#"sD23!K"为消除影响因素$的负荷功率'"D23!K"
为总负荷功率$

对于影响因素%(&#本文采用不同月相似日的
相同时刻负荷功率!后文均简称为%纵向&负荷功
率"构建其关联分析样本#样本数据结构如表 & 所示
!所选日期均为工作日或均为节假日"$ 由于采用
不同日相同时刻的数据构建样本#因此可以避免同
一日内用电行为习惯因素对负荷功率的影响'对工

表 & 样本数据结构
J4T()& K4+4D+,2*+2,)/ND437()D

样本 数据

样本 &

&月B日
%%\%%功率

$月B日
%%\%%功率

1
&$月B日
%%\%%功率

&月B日
%%\%%温度

$月B日
%%\%%温度

1
&$月B日
%%\%%温度

&月B日
%%\%%湿度

$月B日
%%\%%湿度

1
&$月B日
%%\%%湿度

样本 $

&月B日
%%\&%功率

$月B日
%%\&%功率

1
&$月B日
%%\&%功率

&月B日
%%\&%温度

$月B日
%%\&%温度

1
&$月B日
%%\&%温度

&月B日
%%\&%湿度

$月B日
%%\&%湿度

1
&$月B日
%%\&%湿度

2 2 2 2 2

作日和节假日分别构建数据样本#可以避免不同日
对负荷功率的影响$
&9$>气象因子分析

气象条件中包含多个气象因子#如温度(湿度(
风速(风向等$ 根据文献-&&.#气象敏感负荷受温
度和湿度的影响较大#而与风速等其他气象因子的
相关性小$ 因此#本文着重研究温度(湿度这 $ 个气
象因子与气象敏感负荷的相关性$

!"温度$
由于人的体感温度滞后于外界环境温度#而最

终用电行为取决于体感温度-&$. #因此需要考虑温度
的累积效应$ 本文采用文献-&!.的修正公式对原
始温度进行修正*

(K4<;/C j!(C4<&/C4<&=(C4<$/C4<$"9!/C4<&=/C4<$" !E"

/C4<& j&G)e7-G)e7!(C4<&G$L9L". !#"

/C4<$ j&G)e7-G)e7!(C4<$G$L9L". !L"

其中#(K4<;/C为当天的修正温度'(C4<&为当天的原始

温度'(C4<$为前一天的修正温度'/C4<&为当天的修正

系数'/C4<$为前一天的修正系数$
由式!E"/!L"可见#修正后的温度包含了当天

的原始温度及前一天的修正温度#从而有效地考虑
了温度的累计和迟滞效应$

#"湿度$
在相同气温条件下#相对湿度越高#人感觉越

热'而相同湿度条件下#温度越高人的体感温度也越
高$ 因此温度和湿度正相关-&!. $ 基于正相关性#本
文对湿度因子的修正描述为*

&(j(K4<;/C& !B"

其中#&(为湿度因子的修正值'&为相对湿度$
&9!>基于改进典型相关分析的负荷 气象关联模型

经过 &9&节所述方法处理后获得的%纵向&负荷
功率数据与%纵向&气象敏感负荷功率的变化趋势
基本一致#但与气象因素之间呈现一定的非线性关
系-&!. $ 因此#本文先利用典型相关分析方法描述
%纵向&负荷与气象敏感负荷之间的线性关系#然后
引入非线性变换描述气象敏感负荷与气象因素之间

的非线性关系#从而构建负荷 气象非线性关联模

型$ 基于该模型#可以根据%纵向&负荷功率数据以
及气象数据估算气象敏感负荷功率$

基于典型相关分析#%纵向&负荷与气象敏感负
荷的相关系数可以描述为*

4ST-
#

)

!-&
!S!0S"!T!0T"

#
)

!-&
!S!0S"

槡
$ #

)

!-&
!T!0T"

槡
$

!""

其中#4ST为相关系数'S为归一化后的%纵向&负荷
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功率'T为气象敏感负荷#S(T分别为某一样本的S(
T曲线均值') 为单个样本的采样点个数#如果取
E/&%月的%纵向&负荷功率数据为样本#则 )jB'!
为采样点序号$

气象敏感负荷与气象因素之间的非线性关系可

以描述为!以温度为例"*当温度逐渐超过人的舒适
温度范围 $&q$E |后#气象敏感负荷缓慢增加'随
着温度继续升高#气象敏感负荷快速增长'到一定高
温时#由于负荷基本饱和#气象敏感负荷的变化又趋
于平缓$ 可见#这一非线性关系与图 & 所示的
?-O3/-C 函数曲线的特性一致$ 因此可以引入
?-O3/-C函数描述气象敏感负荷与气象因素之间的
非线性关系$

图 & ?-O3/-C函数曲线
W-O9& H2,Y)/N?-O3/-C N25*+-/5

需要指出的是#如图 &所示的 ?-O3/-C函数曲线
虽然增长特性正确#但仅能表示函数值在-%#&.区
间(以点!%#%9#"为对称中心的曲线$ 因此#对其进
行推广得*

U!B"j
6

&=)GYB=> !M"

其中#参数 6反映曲线的幅值'Y反映曲线的增长速
度'>决定曲线对称中心的横坐标$

采用推广的 ?-O3/-C 函数后#将修正温度 ((湿
度&(作为该函数的自变量#可反映温度(湿度与气
象敏感负荷T间的关系#即*

Tj
6&

&=)GY&(=>&
=

6$

&=)GY$&(=>$
!&%"

综上#式!B"(!""与!&%"构成了基于改进典型
关联分析的负荷 气象关联模型$ 以相关系数4ST最
大为目标函数#辨识获得式!&%"中的 L个参数#即可
计算相应的气象敏感负荷功率$
&9E>关联模型参数辨识及气象敏感负荷功率求解

负荷 气象关联模型参数辨识及气象敏感负荷

功率的求解步骤如下$
!"对历史负荷功率数据及气象数据分别采用四

分位法及一次函数拟合进行数据清洗及填补#剔除
数据中的异常值#然后用移动平均法进行数据平滑
处理#消除较大的噪声在训练时对模型的不利影响$

#"按表 &所示数据结构形成样本集$ 为了保证
样本的完备性#取全年中 E/&% 月的相似工作日数
据构建样本集$ 为了避免不同变量的不同数量级对

参数估计的影响#对各样本中的各变量进行归一化
处理$

$"以样本平均相关系数4ST最大为目标函数#如
式!&&"所示$ 利用梯度法辨识关联模型的 L 个
参数$

J-3-5
&
H#

H

!-&
!& 04!!"ST" !&&"

其中#H为样本总数$
%"将辨识获得的参数值与各样本的气象数据

代入式!&%"即获得该%纵向&样本对应时间下的%纵
向&气象敏感负荷曲线T$

2"实际气象敏感负荷功率值计算$ 由于相关分
析只评估曲线走势#不评估曲线波动的整体幅度#因
此对 T再次进行最大最小值归一化#即可获得气象
敏感负荷功率在总负荷功率中的占比*

.!+"
0)4+V),j

T!+"GT3-5

T34eGT3-5
!&$"

其中#.!+"
0)4+V),为样本中第 +个数据的气象敏感负荷功

率占比'T!+"为 T中第 +个气象敏感负荷功率估计
值'T34e(T3-5分别为T中的最大(最小值$

则实际的气象敏感负荷功率估算值为*
"0)4+V),j.0)4+V),!"34eG"3-5" !&!"

其中#"34e("3-5分别为该样本对应的总负荷功率的

最大值(最小值$
H"将关联模型计算获得的%纵向&气象敏感负荷

功率按照正常时序排列#即可获得%横向&排列的日
气象敏感负荷功率曲线$

$>基于 ?1'的气象敏感负荷功率估算模型

基于负荷 气象关联模型可以获得历史负荷功

率曲线中的气象敏感负荷功率#但该模型对样本数
据的完整性要求高$ 实际情况下#节点的日负荷功
率曲线可直接从能量管理系统!';?"获得#数据完
整性较高$ 但气象数据尤其是以 &% 3-5 为采样间
隔的气象因子变化曲线#容易存在数据缺失的情况$
如果当日的气象数据缺失较多#则无法利用关联模
型估算该日的气象敏感负荷$

为此#本节进一步提出基于 ?1'的气象敏感负
荷估算模型$ 利用 ?1'的无监督学习提取日负荷
曲线的降维特征'在 ?1'的输出端增加全连接层#
并利用关联模型计算结果作为有标签样本训练全连

接层$ 在实际应用时#该估算模型可以根据日负荷
曲线直接获得气象敏感负荷功率曲线#显著提升了
方法的实用性$

基于 ?1'的气象敏感负荷估算模型结构如图 $
所示$ 模型包括 ?1'和全连接层 $ 个部分$ ?1'
的输入为日负荷曲线#输入维数为 &EE!即单日日负
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荷曲线的采样点数"'?1'的输出维数以及编码(解
码层数为超参数#需要在模型训练(测试时调优确
定$ 全连接层位于 ?1'的输出端#其输入维数与
?1'的输出维数一致#输出为 &EE 个点的日气象敏
感负荷功率#从而形成由 ?1'提取的日负荷曲线深
层特征到气象敏感负荷功率曲线的映射$

图 $ 基于 ?1'的气象敏感负荷估算模型结构
W-O9$ 'D+-34+-/5 3)+V/C D+,2*+2,)/N3)+)/,/(/O-*4(

D)5D-+-Y)(/4C T4D)C /5 ?1'

?1'编码(解码各层的前向(反向传播计算公式
在文献-&EI&#.中均有较完整的阐述#此处不再赘述$

每个全连接层模型可表示为*
Dj%!-+=5" !&E"

其中#+(D分别为该层的输入(输出向量'-(5 分别
为权值矩阵和偏置矩阵'%为激活函数$

本文采用基于.<+V/5 的 )̂,4D深度学习框架搭
建估算模型$ 模型的训练及气象敏感负荷的估算步
骤如下$

!"以 E/&% 月所有的日负荷曲线作为样本对
?1'进行无监督训练#从而对日负荷曲线进行降维
并提取其深层特征$ 以解码器输出与相应日负荷曲
线的平均绝对百分误差!;1.'"最小作为训练的目
标函数$ ;1.'的计算公式为*

;1.'-#
*

!-&

B!0B7!
B!

W&%%
*

!&#"

其中#B!为实际的日负荷功率'B7!为解码器输出值'*
为总的采样点数$

实际测试后#最终选定 ?1'的超参数为*?1'
编码(解码层各 E 层#即进行 E 次自编码过程#最终
将 &EE个点的日负荷数据降维至 # 个深层特征参
数$ 经过降维#全连接层的输入维数!# 维"及神经
元个数大幅减少#即需要确定的权重及偏置参数大
幅减少#有效地降低了全连接层的训练难度$

#"以关联模型计算结果作为有标签样本训练
全连接层$ 全连接层的输出标签为关联模型计算得
到的%横向&日气象敏感负荷功率曲线#输入样本对
与输出对应的日负荷功率曲线#训练的目标函数为
;1.'最小$

经过实际测试#最终设置 $层的全连接层#分别
含 $#(&EE个神经元$ 其第一层的激活函数取 U)a_
函数#第二层取+45V 函数$ 故实际上带气象敏感负
荷功率曲线为标签的样本仅需训练 $ 层全连接层
即可$

$"估算模型训练好后#以测试样本中的日负荷
曲线作为输入#则模型的输出即为需要估算的气象
敏感负荷功率曲线$

!>算例分析

本文算例以江苏省某地级市某 $$% X8变电站
为研究对象$ 该变电站下包含了工业(商业(居民及
牵引负荷#负荷类型全面$ 采集的数据为该站 $%&#
年全年负荷功率!采样间隔为 # 3-5"#以及温度(湿
度数据!采样间隔为 &% 3-5"$ 算例分析中#首先分
析负荷G气象关联模型的参数辨识结果#然后分析图
$所示估算模型中 ?1'的无监督训练结果#最后将
关联模型(基于 ?1'的估算模型以及传统方法-L.获

得的日气象敏感负荷功率曲线进行对比#以验证本
文方法的合理性$
!9&>关联模型参数辨识

!"数据清洗及样本集构建$ 由于气象数据有一
定的缺失#最终获得如表 & 所示的有效%纵向&样本
& E$%个#每个样本为 E/&% 月相似工作日!每个月
取 &% C的数据"相同时刻的负荷功率(温度(相对湿
度数据$

#"基础负荷长期增长量计算$ 基于一元回归
分析#按式!$"估计参数后可得*

"T4D-Dj&F#Mk&%
G#K=#&FM"

可见#该变电站下 $%&#年基础负荷长期几乎没
有增长#故可忽略这一因素$

$"梯度法辨识关联模型参数$ 由于不同时刻的
模型参数可能不同#采用 $ 种方案进行模型参数辨
识#每个方案均选择前 & !%% 个样本作为训练集#后
&$%个样本作为测试集$

方案 &*集中辨识$ 用所有 & !%% 个训练集样本
辨识一组关联模型参数#并利用测试集观察参数的
泛化能力$

方案 $*分组辨识$ 将训练样本分为 E 组#分别
辨识 E组参数'对测试集中的每个样本#采用 E 组参
数分别计算#取结果最优的一组参数为该样本对应
的关联模型参数$

%"参数辨识结果及对比$ 采用梯度法辨识参
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数#集中辨识和分组辨识 $ 种方案的参数估计结果
分别如表 $(表 !所示$

表 $ 集中辨识参数估计结果
J4T()$ .4,43)+),)D+-34+-/5 ,)D2(+D/N*)5+,4(-b)C -C)5+-N-*4+-/5

6& 6$ Y& Y$ >& >$ 相关系数

&9EL% %9B&M &9"!M B9%EL #9#&L &%9"&# %9"M$ M

表 ! 分组辨识参数估计结果
J4T()! .4,43)+),)D+-34+-/5 ,)D2(+D/NO,/27-5O-C)5+-N-*4+-/5

组号 6& 6$ Y& Y$ >& >$ 相关系数

& &B9M& >!9$L $9M" G"!9BE $#9$B >$!9M# %9ML% "
$ $%9#% EB9LE E9B& %9$M !%9E" $B9&L %9MLL !
! LM9B& G&&!9M" M$9## G$&%9L" LM9LB G&BM9!B %9M%! %
E $$9"E $!9!# !&9BM #$9&$ $"9!B E!9BL %9"M% L

>>$种方案下#& !%% 个训练集及 &$% 个测试集的
平均相关系数对比如表 E 所示$ 可见#分组辨识细
化训练模型参数后#训练集及测试集的相关系数均
优于集中辨识$

表 E $种方案的平均相关系数
J4T()E 1Y),4O)*/,,)(4+-/5 */)NN-*-)5+/N+0/D*V)3)D

方案
平均相关系数

训练集 测试集

集中辨识 %9"M$ M %9"#& L
分组辨识 %9M!% & %9M$$ #

>>因此#后文将采用分组辨识的 E 组参数按 &9E
节中所述步骤计算气象敏感负荷功率$
!9$>?1'无监督训练

取 $%&#年 E/&%月!共 $&E C#其中包含节假日
LM C"所有工作日该变电站 &E% 条日负荷曲线作为
无标签样本训练估算模型中的 ?1'部分#另 # 条作
为测试样本$

取测试集中 E C!B月 $B/!%日"实际日负荷曲
线与经 ?1'编解码后输出的日负荷曲线进行比较#
结果如图 !所示#其各自的;1.'如表 #所示$

图 ! 总负荷实际值与 ?1'计算结果比较
W-O9! H/374,-D/5 T)+0))5 +/+4(4*+24((/4C 7/0),

45C *4(*2(4+-Y),)D2(+T4D)C /5 ?1'

表 # ?1'计算结果的;1.'值
J4T()# ;1.'/N*4(*2(4+-Y),)D2(+T4D)C /5 ?1'

日期 ;1.'Ql 日期 ;1.'Ql
B月 $B日 &9M"$ B月 $M日 !9"BE
B月 $"日 E9%!% B月 !%日 &9M&L

>>由图 !及表 # 可见#?1'计算所得的功率曲线
与实际负荷曲线高度吻合#说明了 ?1'降维提取深
层特征!输入的 &EE维降至 ?1'编码后输出的 # 维
深层特征"时能较完整地反映输入曲线信息$
!9!>气象敏感负荷估算

基于 !9&节的关联模型参数#可计算%横向&的
日气象敏感负荷功率曲线共 B% 条!E/&% 月#每个
月 &% C"$ 取其中 L#条数据作为带标签样本训练估
算模型中的全连接层#另 # 条作为测试集$ 全连接
层训练完成后#以测试集中的日负荷曲线作为图 $
所示估算模型的输入#可直接获得日气象敏感负荷
功率$

图 E 为 B 月 $B/!% 日!测试集"#?1'估算模
型(关联模型以及传统方法-L.所得的日气象敏感负

荷功率曲线对比$

图 E ?1'估算模型$关联模型及传统方法计算结果比较
W-O9E H4(*2(4+-Y),)D2(+*/374,-D/5 43/5O?1')D+-34+-/5

3/C)(#*/,,)(4+-/5 3/C)(45C +,4C-+-/54(3)+V/C

由图 E可以得出如下结论$
!"!种方法所得气象敏感负荷功率曲线的变化

趋势相同#初步验证了本文所提 $种方法的合理性$
#"?1'估算模型与关联模型的结果总体接近#

验证了基于 ?1'模型估算方法的有效性#即利用少
量的关联模型计算结果作为有标签样本可以对 ?1'
估算模型进行有效的训练#从而在气象数据缺失较
多的情况下#根据日负荷曲线直接估算气象敏感负
荷功率曲线$

$"总体而言#采用本文所提 $ 种方法获得的气
象敏感负荷功率数值略高于传统方法#这可能是因
为传统方法用春秋季典型日基础负荷的均值描述夏

季基准负荷#未考虑春(夏季基准负荷的差异#导致
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部分气象敏感负荷残留'而本文所提 $ 种方法能有
效地避免这种缺陷#进一步验证了其合理性$

E>结论

本文采用基于关联分析与 ?1'模型解决气象
敏感负荷的功率估算问题#得出以下主要结论$

!"提出的负荷 气象关联模型可以准确地描述

%纵向&负荷(气象敏感负荷以及气象因素之间的非
线性关系$ 实际的计算结果表明#该方法能够避免
传统方法未考虑不同季节基准负荷差异的缺陷$

#"所提 ?1'估算模型能够较好地处理气象数
据缺失较多时的气象敏感负荷功率估算问题#该模
型可以根据日负荷曲线直接获得气象敏感负荷功率

曲线#实用性得到显著提升$
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