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基于优化极限学习机的直流微电网并网等效建模
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（燕山大学 电气工程学院，河北 秦皇岛 066004）

摘要：针对直流微电网的并网建模问题，提出了一种基于优化极限学习机的直流微电网并网等效建模方法。

以直流微电网并网接入点的电压和功率数据分别作为极限学习机的输入和输出，构建基于极限学习机的直

流微电网并网等效模型。由于极限学习机在初始化过程中，输入权值和隐层阈值随机设定且不再改变，会导

致极限学习机建模缺乏自适应性，影响建模精度。利用鲨鱼气味优化算法对极限学习机的输入权值和隐层

阈值进行优化，进一步提高建模精度。鲨鱼气味优化算法通过模拟鲨鱼捕猎过程进行寻优，通过气味粒子浓

度引导鲨鱼位置的更新，是一种效率极高的优化算法。通过与微电网的实际仿真模型对比，验证了建模方法

的合理性和准确性，说明所提方法具有较好的实际应用价值。
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0 引言

随着微电网数量、容量的不断增加，研究微电网

接入对配电网的影响十分必要［1］。由于微电网位于

电网末端，其整体的动态特性影响大电网的稳定

运行［2⁃3］。因此，在电力系统分析时将微电网作为整

体考虑，建立其等效模型，研究各部分间的相互

作用［4⁃9］。
微电网的建模方法包括传统的元器件搭建

法［10⁃11］、等效电路建模法［12］和智能建模法。传统的

元器件搭建法和等效电路建模法的缺点在于：实际

电力系统由成千上万套设备构成，利用详细的元件

模型进行电力系统仿真和分析既不现实又非必要。

特别地，随着含可再生能源发电的微电网大量接入，

其内部包含大量电力电子设备，网络拓扑结构和元

件参数难以获得，给电力系统仿真分析带来极大困

难。智能建模法主要包括利用神经网络和智能优化

等算法对微电网进行等效建模。智能建模法的优点

在于微电网可以等效为可控的“负荷”或者“电源”。

因此，在电力系统仿真分析过程中需要对微电网进

行等效建模，将微电网整体视为外部系统，其内部元

件不必详细描述，进而降低微电网系统的整体规模，

提高电力系统的仿真速度。智能建模方法为直流微

电网及其并网仿真分析提供了一种思路和解决方

案，所建模型具有较高的精度。文献［13］利用模糊

径向基（RBF）神经网络对微电网进行等效建模，并

用改进的细菌觅食算法优化神经网络的参数，得到

一种可靠的建模方法。文献［14］通过 RBF神经网

络对微电网进行等效建模，并利用粒子群优化算法

进行参数优化，所建模型可以很好地描述微电网的

运行特性。

由智能建模法所构建的微电网等效模型有效地

规避了内部元件结构和参数难以获得等问题，简化了

各元件间相互作用的复杂度。对一个实际微电网系

统，只需要获得并网接入点的电压、电流和功率数据，

建立其等效模型，无需微电网内部网络的拓扑结构和

网络参数，所建模型可用于配电网的仿真分析及改进

设计，有效地提高了电力系统动态仿真分析速度。

极限学习机 ELM（Extreme Learning Machine）
是一种新型的单隐层前向神经网络，具有训练速度

快和泛化能力强的优点，已被应用于电力系统的建

模分析。文献［15］利用基于粒子群优化算法的ELM
进行电力变压器的故障诊断，具有较高的诊断准确

率。文献［16］利用 ELM进行风力发电系统的负载

裕度预测，以母线的有功和无功功率作为输入、负载

裕度作为输出，具有较高的预测精度。文献［17］利

用ELM进行光伏发电系统的短期功率预测，通过分

析预测的误差分布，将数据分为 2个数据集分别进

行训练，所得结果具有更高的预测精度。

本文以风／光／储／燃气轮机组成的直流微电

网为研究对象，利用ELM对直流微电网进行等效建模。

采用鲨鱼气味优化 SSO（Shark Smell Optimization）
算法对ELM的输入权值和隐层阈值进行优化，进一

步提高了模型的逼近能力。SSO算法是一种新型的

智能优化算法，许多应用表明其具有极高的优化效

率［18⁃19］。利用二者结合进行微电网的等效建模，建

模精度和收敛速度都有很大提升。通过与微电网的

实际仿真模型进行对比，结果表明所提方法具有很

高的精度和实际应用价值。
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1 ELM
本文采用ELM建立直流微电网的等效模型，提

高建模的精度和训练速度。ELM是一种新型的单隐
层前向神经网络。与传统的神经网络相同，ELM由
输入层、隐层和输出层组成［20］，其结构如图1所示。

ELM的最大优点是训练速度极快，并且具有较
强的泛化能力。将直流微电网并网点的电压作为
ELM的输入、功率作为ELM的输出。ELM的输入层

有N个节点，XS为输入样本集，x l =[xl1，…，xli，…，xlN ]
T

为样本 l的 N维输入向量，xli 为样本 l的第 i个输
入；隐层有 L个节点；输出层有H个节点，YS为输出

样本集，y l =[y l1，…，y li，…，y lH ]
T
为样本 l的H维输出向

量，y li 为样本 l的第 i个输出。W =[wT1，…，wT
i，…，wT

L ]
T

为输入权值矩阵，w i =[wi，1，⋯，wi，j，⋯，wi，N ]为输入

层节点和隐层节点 i的输入权值向量，wi，j为隐层节

点 i和输入节点 j 的输入权值；B =[b1，…，bj，…，bL ]T
为隐层阈值向量，bj 为隐层节点 j 的阈值；F =
[ f T1，⋯，f Ti ，⋯，f TH ]

T
为输出权值矩阵，f i = [ fi，1，⋯，

]fi，j，⋯，fi，L 为输出层节点 i和隐层节点的权值向量，

fi，j为输出节点 i和隐层节点 j的连接权值。ELM的基

本方程为：

y li =∑
j = 1

L

fi，j g (w ix l + bj ) （1）
其中，g ( ⋅ )为ELM的隐层激励函数。式（1）可表示为：

YS =FP （2）
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（4）

YS =[ y1，⋯，y l，⋯，y s ] （5）
其中，P为隐层输出矩阵；s为样本总数。输出权值

矩阵F的计算公式为：

F =YSP+ （6）
其中，P+为矩阵P的广义逆矩阵。

综上所述，ELM的学习过程如下：①确定隐层节

点总数 L，并选择隐层激励函数 g ( ⋅ )；②随机初始化

输入权值W和隐层阈值向量B；③根据式（3）计算出

隐层输出矩阵 P；④根据式（6）计算出输出权值矩

阵F。

2 ELM的参数优化

本文利用 SSO算法优化 ELM，使所建直流微电

网模型更加精确，并具有一定的泛化能力。

2.1 SSO算法

SSO算法是一种新型的智能优化算法，通过

模拟鲨鱼觅食行为进行寻优。首先，在搜索域内

生成一组初始气味粒子，优化问题可行解的初始

值为 [X 11，⋯，X 1
i，⋯，X 1

M ]，其中M为气味粒子总数，

X 1
i =[x1i，1，⋯，x1i，j，⋯，x1i，n ]为第 i个初始气味粒子的位

置向量，其中 n为优化问题的决策变量个数，x1i，j为初

始位置坐标即决策变量。设鲨鱼进行搜索时的初始

位置为任意气味粒子的位置。气味粒子的浓度表示

鲨鱼与猎物的距离，气味越浓则鲨鱼与猎物的距离越

近，在算法中以适应度函数表示。鲨鱼优先靠近气

味浓度比较高的粒子，即 SSO算法的寻优过程为向

气味浓度更高的粒子移动的过程。定义M维最初速

度 矢 量 为 [V 11，⋯，V 1
i，⋯，V 1

M ]，其 中 V 1
i = [ v1i，1，⋯，

v1i，j， ]⋯，v1i，n ，v1i，j为第 j维气味粒子的速度。

当鲨鱼跟踪气味时，速度V k
i 会随着气味浓度的

增加而增大，即：

V k
i = ηkR1 |∇(OF )

X ki
（7）

其中，ηk、R1为在（0，1）范围内均匀分布的随机数；

∇(OF )为适应度函数OF的梯度；k为迭代次数。由式

（7）可得鲨鱼在各个坐标下的速度：

vki，j = ηkR1 ∂(OF )
∂xki，j （8）

由于鲨鱼在前进过程中是有加速度的，鲨鱼速

度应取决于前一个阶段的速度。鲨鱼的每个维度的

速度变为：

vki，j = ηkR1 ∂(OF )
∂xki，j + αkR2 v

k- 1
i，j （9）

其中，αk ∈(0，1)为第 k次迭代的惯性系数；R2 为在

（0，1）范围内均匀分布的随机数。在寻优过程中，由

于不断地迭代，鲨鱼的速度会不断增加，鲨鱼的速度

图1 ELM结构图

Fig.1 Structure diagram of ELM
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增长的限制条件为：

| vki，j |=min (| ηkR1 ∂(OF )
∂xki，j + αkR2 v

k- 1
i，j |，| βk vk- 1i，j |) （10）

其中，βk为第 k次迭代的速度限制比。在寻优过程

中鲨鱼的运动方式有前进运动和旋转运动。鲨鱼因

前进运动产生的新位置为：

Y k+ 1
i =X k

i +V k
i Δtk （11）

其中，Δtk为第 k次迭代的时间。除了前进运动外，鲨

鱼还会在路径上进行旋转运动，即：

Z k + 1，m
i = Y k + 1

i + R3Y k + 1
i （12）

其中，m = 1，2，…，c为搜索点编号，c为搜索点总数；

Z k+ 1，m
i 在Y k + 1

i 附近通过连接点可以得到一个类似鲨

鱼旋转运动的闭合轮廓；R3为在［-1，1］范围内均匀

分布的随机数。在旋转运动过程中鲨鱼向气味浓度

更强的方向前进，持续搜索。为得到更好的优化结

果，应使适应度函数值最大化，即：

X k+ 1
i = argmax{OF (Y k+ 1

i )，OF (Z k+ 1，1
i )，⋯，OF (Z k+ 1，m

i )}
（13）

其中，argmax{ }· 为满足函数为最大值的自变量

集合。

SSO算法通过鲨鱼的前进运动和旋转运动分别

得到了位置 Y k + 1
i 和 Z k + 1，m

i ，因此通过式（13）得到二

者的适应度值，更大值所对应的位置作为鲨鱼下一

个搜索过程的起始点，鲨鱼的前进运动和旋转运动

一直循环，直到迭代次数 k达到最大迭代次数 kmax。
2.2 ELM的参数优化

在训练过程中 ELM的输入权值和隐层节点阈

值随机选取且固定不变，而输出权值由式（6）调整。

由于输出权值采用广义逆方法得到，ELM的训练速

度快且泛化能力强，但该过程中输入权值和隐层节

点阈值固定不变，导致ELM的逼近能力不能达到最

优。本文采用 SSO算法优化 ELM的输入权值和阈

值，建模精度更高。相较于其他网络（如神经网络），

基于 SSO算法的ELM（SSO-ELM）可有效避免陷入局

部极小的问题（如基于梯度法的神经网络），并且具

有训练速度快、建模精度高的优势。相比于传统优

化算法的单一寻优方式，SSO算法在寻优过程中存

在 2种方式，可以得到更加精确的寻优结果，避免陷

入局部最优。

本文将 ELM的输入权值W和隐层节点阈值 B
作为 SSO算法的优化对象。通过对 ELM进行训练

计算其适应度值，作为鲨鱼运动位置的更新依据。

SSO算法中气味粒子的位置代表ELM的输入权值和

隐层阈值。本文选取 ELM训练的均方根误差作为

适应度的判断依据，即：

E = ∑i= 1
H ( y li - y l*i )2

H
（14）

其中，y l*i 为训练样本。

个体的适应度值越大，此粒子的气味浓度越强，

结果越优。因此选择均方根误差的倒数构造 SSO算

法的适应度函数，其值越大则ELM网络的训练误差

越小。定义SSO算法的适应度函数为：

OF = 1/E （15）
SSO-ELM算法的具体步骤如下：①在特定解空

间内随机产生气味粒子群，设定每个粒子的初始速

度矢量及最大迭代次数；②训练ELM，得出种群的适

应度值OF，根据式（9）更新鲨鱼寻优过程中的速度，

并由式（11）产生前进运动过程中的新位置，在前进

路径上鲨鱼同时进行旋转运动，其搜索方式根据式

（12）进行；③完成一次迭代后，根据式（13）在由鲨鱼

的前进运动和旋转运动所产生的若干个寻优结果中

得出最优解；④以所得最优解作为ELM的输入权值

和隐层阈值，同时训练 ELM，检验结果是否满足条

件，若满足则输出最优解，若不满足则继续执行步骤

②，不断循环直至达到最大迭代次数。

3 微电网建模分析和讨论

3.1 微电网模型

微电网内部各分布式发电系统、负荷和储能系

统通过变流器实现并网运行。交流设备通过转换器

接入微电网的直流母线，直流设备直接接入微电网

的直流母线。直流微电网并网逆变器采用最大功率

点跟踪控制，控制直流母线电压恒定，减少入网的电

流谐波含量，实现网侧单位功率因数运行，保证能量

的双向流动。

直流微电网系统结构如图 2所示，主要由光伏

发电、风力发电和微型燃气轮机、储能装置及负荷构

成。光伏、风力、微型燃气轮机的额定电压和功率分

别为 0.45、0.45、0.45 kV和 1.5、2、3.5 MW。光伏发电

采用单相双极式并网系统，经 DC／DC变流器接入

直流母线，采用最大功率点跟踪控制方式；风力发电

图2 直流微电网结构

Fig.2 Structure of DC microgrid
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系统采用双馈变速恒频风电机组，发电机转子通过

AC／DC变流器并网，采用最大功率点跟踪控制方

式；蓄电池系统中 2个蓄电池容量均为 500 A·h；负
荷为三相串联阻抗负荷，其功率为 3 MW。微型燃气

轮机发电系统采用分轴结构，通过AC／DC变流器转

换与电网相连，本文中微型燃气轮机变换器采用比

例积分控制策略，维持公共母线电压稳定。

3.2 直流微电网的并网建模数据及SSO-ELM模型

利用MATLAB／Simulink软件搭建直流微电网

系统，得到直流微电网在各种状态下的数据。直流

微电网结构复杂，在运行过程中，并网电压和电流数

据更能体现微电网的整体特性，因此，将交流配电网

故障情况下微电网交流侧的实测电压数据作为输入

数据、功率数据作为输出数据，对 ELM进行训练。

仿真时间为 1 s，故障时间持续为 0.1 s。若当前时刻

为 t，采用 t - 4、t - 3、…、t这 5个时刻电压数据的实

部和虚部作为 ELM的输入数据，t时刻的功率数据

作为ELM的输出数据进行训练。其中，训练数据为

6000组，测试数据为2000组。

ELM的初始化过程为随机初始化输入权值矩阵

和隐层阈值向量，隐层节点个数为 30；隐层激励函

数g ( ⋅ )为 sigmoid函数，g ( x ) = 1/ (1+ e-x )。
SSO算法的初始化过程为对 100个气味粒子群

进行初始化，期望误差 E = 3.5 × 10-3，最大迭代次数

为150次。

3.3 建模结果及分析

SSO-ELM模型在交流配电网发生单相接地短

路、两相短路和三相短路故障下的拟合结果如图 3
所示。为了说明 SSO-ELM模型的仿真效果，将其与

RBF神经网络和 ELM模型的仿真结果以及微电网

的实际仿真结果进行对比分析。

3种神经网络等效建模拟合后的平均均方根误

差结果如下：SSO-ELM模型为 0.0769，RBF神经网络

模型为 0.657 3，ELM模型为 0.285 7。虽然ELM所建

模型的误差变小，模型精度有了很大提高，但仍需优

化使精度进一步提高。相比于ELM模型，SSO-ELM
模型的精度又有了极大改善，所建模型的误差下降

了一个数量级，误差更小，跟踪效果更好，模型更加

精确，更加符合建模要求。SSO-ELM模型可以很好

地拟合实际仿真模型，可以替代复杂的微电网实际

模型进行数据计算和预报，同时降低了计算难度。

直流微电网并网运行时，其内部各分布式发电

单元和负载很可能出现不同的运行状况，为了使所

建模型能更好地描述直流微电网的并网运行状态，

提高建模的适用性，本文考虑负荷变化的情况，以直

流微电网在负荷变化情况下的并网点的电压和功率

数据分别作为 SSO-ELM模型的输入和输出，建立

SSO-ELM模型。将负荷变化作为模型训练集，当负

荷变化较大时，SSO-ELM模型的训练过程较为复杂；

当负荷变化较小时，SSO-ELM模型的训练过程较为

简单。训练后的 SSO-ELM模型可模拟负荷变动的

情况，当所建模型应用于配电网仿真时，测试集即为

训练集，模型已训练好，无实时性问题。

附录中图A1给出了 3种负荷发生变化时，交流

配电网发生三相短路故障时的 SSO-ELM拟合情况。

将其与RBF神经网络模型和 ELM模型的仿真结果

以及直流微电网的实际仿真结果进行比较。由图

A1可知，当直流微电网内部负荷发生变化时，等效

模型依然可以很好地拟合微电网的运行状态。由图

A1（a）可知，当微电网内部负荷均减小 20%时，直流

微电网的输出功率由 2.1 MW提高到 3.0 MW，在保

证输出功率不变的同时可再向配电网提供 0.9 MW
的电能；由图A1（b）可知，当微电网内部负荷均增大

20% 时，直流微电网的输出功率由 2.1 MW减少到

1.3 MW，即向配电网输出的功率减少了 0.8 MW。以

上2种情况下直流微电网输出功率均为正。由图A1

图3 不同故障下直流微电网并网点的功率对比

Fig.3 Power comparison of parallel branches of

DC microgrid under different faults
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（c）可知，当直流微电网内部负荷均增加 50%时，直

流微电网内部产生的电能不能满足负荷要求，需要

吸收一部分配电网的电能来维持电源与负荷的平

衡，此时直流微电网的输出功率为负。由图 A1可
知，SSO-ELM的拟合情况最优，可以实现对微电网运

行状态的准确描述。

除本文提到的负荷变化外，本文所提出的建模

方法同样可以拟合其他内部变化（如风机的出力变

化，蓄电池控制方式的变化）时微电网的并网运行状

态。本文所研究直流微电网并网接入的整体动态等

效建模问题不考虑孤网运行模式，所建模型可用于

配电网的仿真分析和改进设计，可提高电力系统的

仿真速度。

4 结论

直流微电网的内部结构复杂，在微电网内部元

件参数缺乏的情况下，建模过程极为困难。本文基

于ELM对直流微电网的并网过程进行等效建模，描

述直流微电网的并网运行动态特性。以 SSO算法优

化ELM的输入权值和隐层阈值，增强了所建模型的

拟合能力，提高了模型的精确度。通过交流配电网

在不同故障下的仿真算例，验证了所建模型的合理

性和可靠性。所建模型能够准确地描述微电网的各

种运行状态，为微电网的并网运行提供了有效的验

证方式。

附录见本刊网络版（http：∥www.epae.cn）。
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Grid-connected equivalent modeling of DC microgrid based on
optimized extreme learning machine

WU Zhongqiang，QI Songqi，SHANG Mengyao，SHEN Dandan
（School of Electrical Engineering，Yanshan University，Qinhuangdao 066004，China）

Abstract：Aiming at the grid-connected modeling problem of DC microgrid，a grid-connected equivalent mode-
ling method of DC microgrid based on optimized extreme learning machine is proposed. The voltage and
power data of the grid-connected point of DC microgrid are taken as the input and output of the extreme
learning machine respectively，the grid-connected equivalent model of DC microgrid based on extreme lear-
ning machine is constructed. In the initialization process of extreme learning machine，input weight and
hidden layer node bias are randomly set without any change later，which leads to the lack of adaptability
in modeling and affects the modeling accuracy. The shark smell optimization algorithm is used to optimize
the input weight and hidden layer node bias of the extreme learning machine，so as to improve the mode-
ling accuracy. Shark smell optimization algorithm is a highly efficient optimization algorithm，which can simu-

lates the hunting process of sharks for optimization，and the concentration of smell particles guides the
updating of shark position. By comparing with the actual simulation model of microgrid，the rationality and
accuracy of the modeling method are verified，indicating that the model has good practical application value.
Key words：DC microgrid；extreme learning machine；equivalent modeling；shark smell optimization algorithm；
optimization

吴忠强

Optimal multi-stage dual-Q selection for distribution network planning projects
considering benefit coupling and timing correlation characteristics
SHEN Meiyan1，HU Zhesheng2，LIU Zhaoyu2，DAI Pan2，HUANG Jingjing2，YANG Li1

（1. College of Electrical Engineering，Zhejiang University，Hangzhou 310027，China；
2. State Grid Zhejiang Economic Research Institute，Hangzhou 310020，China）

Abstract：Optimal selection of distribution network planning projects for power grid enterprises under limited
budget is the key for accurate investment of distribution network，but the impact of the correlation between
projects on the performance improvement of distribution network is seldom quantitatively considered in
current optimal selection of planning projects. The relationship of benefit coupling and timing correlation
between distribution network planning projects is defined. On the basis of dual-Q planning method of distri⁃
bution network and combined with different requirements of power supply reliability in different regions，the
reduction of power outage loss is adopted to measure the upgrading reliability benefit of distribution network
project，and an optimal multi-stage multi-area distribution network planning project selection model is built，
which considers the benefit coupling and timing correlation. The case results of planning project database
of distribution network with multiple power supply areas verify the reasonability and effectiveness of the
proposed model.
Key words：distribution network planning；dual-Q theory；benefit coupling；timing correlation；power supply
regional difference；optimal project selection
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(a) 直流微电网内部负荷均减小 20% 
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(b) 直流微电网内部负荷均增加 20% 
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(c) 直流微电网内部负荷均增加 50% 

ELM模型， SSO-ELM模型

RBF神经网络模型实际仿真模型，

 
图 A1 不同等效模型在直流微电网负荷变化时的功率对比 

Fig.A1Power comparison of different equivalent models when the load of DC micro-grid changes 
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